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Este trabajo presenta, en primer lugar el proceso de identificación de las condiciones de 
operación actuales que podrían representar un riesgo potencial a las personas, 
instalaciones o equipos y posteriormente la comprobación y evaluación de estos riesgos en 
el sistema eléctrico de la planta de tratamiento de crudo del campo maracas. 
La primer etapa contemplada en el capítulo 1, muestra que ante el aumento progresivo de 
la producción de fluidos (crudo, Gas) en la planta, exige un aumento en las cargas y el 
sistema de generación, llevando el sistema inicial construido a tener unas condiciones 
inseguras e incremento de las corrientes de cortocircuito, superando de esta manera la 
capacidad de corto de los equipos instalados. 
En el segundo capítulo se realiza el proceso de mediciones con el fin de realizar el 
diagnostico de calidad de la potencia eléctrica luego de implementar la expansión 
propuesta en el capítulo 1, en donde se redistribuyeron las cargas, se separaron los 
sistemas eléctricos limitando así las corrientes de cortocircuitos obteniendo estas por 
debajo de los límites soportados por los equipos instalados. Así mismo se separaron 
cargas, dejando la exclusividad de protección por carga entre otros. En este capítulo se 
realiza un diagnostico midiendo los parámetros eléctricos más importantes como distorsión 
armónica, desbalances de fases, factor de potencia, transitorios, entre otros. 
En el Capítulo 3 encontraremos la etapa de simulación, en donde tomando como base lo 
realizado en el Capítulo 2, se pretende identificar el comportamiento del sistema eléctrico 
ante varios posibles escenarios y determinar posibles soluciones para mitigar los riesgos 
que podrían afectar la operación de la planta debido a lo registrado en las mediciones. 
 
Finalmente y en capítulo 4, se realiza el estudio de cortocircuito, flujo de carga y 
coordinación de protecciones, ya que no se contaba con dicha seguridad en la instalación, 
lo que estaba ocasionando salidas del sistema (apagón) eléctrico general de la planta ante 
una falla en algún equipo la cual escalaba hasta los generadores, lo cual generó grandes 
perdida de producción y daños de equipos 
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This paper presents, firstly the process of identifying the actual operating conditions that 
could represent a potential risk to people, facilities or equipment and then proof and 
assessment of these risks in the electrical system of the treatment plant oil the maracas 
field. 
The first stage referred to in Chapter 1 shows that with the progressive increase in the 
production of fluids (oil, gas) in the plant, requires an increase in loads and generation 
system, bringing the initial system constructed to have conditions unsafe and increased 
short-circuit currents, thereby exceeding short-circuit capacity of installed equipment. 
In the second chapter, the process of measurement is carried for the purpose of make the 
diagnosis of quality of electric power after implementing the proposed expansion in Chapter 
1, where the loads are redistributed, electrical systems separated to limit short-circuit 
currents below the limits supported by equipment installed.  
Also they load separated, leaving the exclusivity load protection among others. In this 
chapter, we make a diagnostic where the most important electrical parameters such as 
harmonic distortion, phase unbalance, power factor, transients are measured, among 
others. 
In Chapter 3 we find the simulation stage, where we take as a basis what has been done in 
Chapter 2, in order to identify the behavior of the electrical system to various possible 
scenarios and identify possible solutions to mitigate the risks that could affect the operation 
of the plant according than that recorded in the measurements. 
Finally, in Chapter 4, we make a study short circuit, load flow and coordination of protection, 
that not existed, this was causing blackouts in the main electrical system of the plant in the 
presence of a fault in a equipment which climbed up the protection of generators, 
generating loss of production and damage of equipment. 
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1 Planteamiento del problema 
 
1.1 Introducción 
En la producción de los campos petrolíferos en el mundo se obtiene del yacimiento una 
mezcla de fluidos, principalmente aceite (Petróleo), gas y agua. Debido a las propiedades 
físicas diferentes de los fluidos y a su uso, es necesario manejarlos en superficie en forma 
diferente. A causa de esto se debe contar con las instalacioneses de producción, en donde 
se realiza una separación de fases, las cuales son tratadas separadamente para hacer la 
fiscalización de crudo-gas y disposición final del agua.  
El agua producida en un campo petrolero contiene en su mayoría agentes contaminantes 
como sales, metales, solidos suspendidos, grasas, aceites, etc, los cuales luego se der 
controlados en superficie, pueden ser destinados para realizar vertimiento o en muchos 
casos para reinyección de agua hacia pozos. Esta última opción, muy común en nuestro 
País, es defendida por los ambientalistas debido a que su impacto en el medio ambiente 
no es tan severo como el caso de vertimiento, motivo por el cual, cada vez se va volviendo 
más común en nuestros campos, llevando al uso de equipos de bombeo de gran tamaño 
para realizar la reinyección a pozos lo que hace el tema de energía eléctrica uno de los 
factores más importantes en el costo del levantamiento del barril, ya que la demanda de un 
campo petrolero promedio puede ser alrededor de unas 7 a 8 MVA. 
Ante la demanda de energía, tenemos que Colombia por ser  es un país que no cuenta con 
una cobertura completa del servicio de energía eléctrica sobre el territorio nacional; esto 
es, según la superintendencia de servicios públicos, aproximadamente un 52% del territorio 
nacional carece de interconexión (IPSE, 2012), destacándose como zonas no 
Interconectadas (ZNI) las ubicadas en la región rural; de tal modo que la mayor cantidad de 
población afectada está distribuida en zonas rurales que involucran a 1.562 localidades, 
principalmente en el oriente y sur Colombiano y en la región pacífica del Chocó, Nariño, 
Cauca, Casanare, Vichada, etc.  
Debido a que la gran mayoría de los campos petroleros en Colombia se encuentran 
ubicados en zonas rurales alejados del casco urbano, la interconexión eléctrica con el 
sistema eléctrico nacional (SIN)  es limitada debido a la carga tan pequeña y no atendida 
por los operadores de red; esta condición obliga a las operadoras petroleras a tener su 
propia generación de energía eléctrica a través de combustibles fósiles como el crudo, 
diésel o gas, volviéndose entidades no reguladas y por lo tanto responsables de la calidad 
de la energía requerida para la operación de sus equipos. 
Por lo anterior podríamos describir que el sistema eléctrico de una instalación petrolera 
comienza con la generación de energía a través de motogeneradores a gas, crudo o 
diésel, los cuales y como lo mencionábamos anteriormente son necesarios para suplir la 
demanda de 7-8 MVA los cuales corresponden a cargas como variadores de velocidad de 
6 , 12 o 18 pulsos los cuales son usados para controlar la frecuencia de las bombas 
electrosumergibles (ESP) que se instalan en el fondo del pozo y que son las encargadas 
de llevar el fluido de la formación a superficie para ser tratado como se mencionó párrafos 
atrás. Estas bombas electrosumergibles (ESP) suelen ser de capacidades entre 400HP y 
1000HP, dependiendo de las características del fluido y la profundidad del pozo. La 
cantidad de estas bombas ESP, dependen de la cantidad de pozos perforados en la 
plataforma, las cuales dependen  a su vez de los estudios de geología pero que en 
promedio suelen ser superiores a 4 pozos. Adicional a las ESP, tenemos las bombas de 
inyección de agua, las cuales suelen ser de 700 HP a 1500HP con capacidad para inyectar 
aproximadamente 20,000 barriles por día, convirtiéndose así como una se las cargas 
 
 
principales en un sistema eléctrico petrolero. Estas bombas por ser de tamaños grandes y 
estar ubicadas a profundidades cerca a los 16 Pies de profundidad sueles ser alimentadas 
a 4600 voltios, los cuáles se obtienen de elevar la tensión de 480 voltios (suministrados por 
los generadores) a 4600 voltios mediante transformadores elevadores denominados SUT. 
Las demás cargas son motores pequeños entre 5HP y 250 HP que son usados en los 
procesos de separación del crudo y que se consideran equipos de servicios auxiliares 
como los son los compresores de aire, bombas de succión y descarga de recipientes o 
separadores de crudo, entre otros, que son también críticos y necesarios para el proceso. 
 
1.2 Justificación 
El sistema de distribución de energía eléctrica del campo Maracas tiene topología de barra 
sencilla partida a 480V, el cual cuenta con 9 Generadores de gas de 1200kW Prime, 2 
generadores a gas de 500 kW prime y un generador black start diesel de 1360 kW Stand 
by. 
 
La planta cuenta con una capacidad de manejo de fluido total de 75.000 barriles diarios 
máximo, sin embargo se están tratando cerca de 70.000 BFPD, motivo por el cual, la 
intermitencia de las cargas eléctricas son muy pocas, debido a que los equipos más 
grandes o de mayor consumo son las bombas de agua y los pozos que permanecen 
operando las 24 horas para manejar el fluido mencionado.  
 
Debido a que todos los motores de las bombas de inyección y ESP son controlados 
mediante variadores de velocidad (cargas no lineales), la distorsión armónica es una 
variable importante a determinar para poder mitigar posibles riesgos que comprometan la 
integridad de los equipos y la producción; por lo que adentrarnos en los temas de calidad 
de la potencia se hace necesario, pues ésta última está ligada con la continuidad del 
servicio y la calidad de la onda de tensión. La continuidad del servicio es lo que 
tradicionalmente se ha denominado confiabilidad y básicamente es calificada con el 
número de interrupciones, tiempo por interrupción y cargas afectados; mientras que la 
calidad de la tensión es un término usado para describir la relativa cantidad de disturbios o 
variaciones de tensión, particularmente en lo que se refiere a: armónicos, fluctuaciones de 
tensión, transitorios y factor de potencia [1]. 
 
Con el propósito de determinar el estado actual del sistema de distribución de energía 
eléctrica del campo Maracas y evaluar los impactos en el sistema en una eventual falla u 
operación de la planta a plena carga, se hace necesario simular la condición actual parta 
estudiar los posibles riesgos  y consecuencias que se podrían derivar de tal condición. 
Para tal, se hace necesario realizar un estudio de flujo de cargas y el estudio de 
cortocircuito con el objetivo de establecer si el sistema actual que ha venido en proceso de 
expansión, es robusto [2], confiable [3] y seguro [4] para operar de manera eficiente y 
confiable.  
Como resultado de las evaluaciones de flujo de carga se podrá determinar el balance 
actual de potencia del sistema y las expansiones previstas para el campo.  
Como resultado del estudio de cortocircuito se espera establecer el nivel máximo de 
cortocircuito y revisar la capacidad de corriente de sus diferentes componentes, ya que 
como se puede apreciar la demanda del campo y generación es elevada y podría estar por 
encima de los niveles máximos aceptables por los equipos instalados. 
 
1.3  Problema a resolver  
La presente tesis pretende evaluar la calidad de la potencia eléctrica para dar respuesta a 
las condiciones de operación, a la coordinación de las protecciones, seguridad con los 
 
 
sistemas de puesta a tierra y como dato final, a preparar las condiciones básicas del 
mantenimiento preventivo y gestión de activos [5]. 
 
1.4  Hipótesis 
Con métodos de evaluación de transitorios electromagnéticos (medidas en tiempo real y 
simulaciones) y teoría de cortocircuitos se puede evaluar el problema de la calidad de lo 
potencia eléctrica en el sector petrolero. 
 
1.5  Objetivo general 
Analizar los puntos críticos de la red de distribución de un campo petrolero que permita 
valorar la calidad de la potencia eléctrica con el fin de aumentar la confiabilidad y seguridad 
encaminado al mantenimiento preventivo y predictivo. 
 
1.6  Objetivos específicos 
 Diagnóstico general del sistema eléctrico típico de una instalación petrolera, 
tomando como referencia el campo Maracas mediante la toma de mediciones de 
calidad de la potencia en campo. 
 Modelado y simulación del sistema eléctrico de Maracas mediante software de 
simulación Etap y/o Neplan para conocer el comportamiento del sistema ante la 
variación de cargas, arranque de equipos y posibles escenarios que comprometan 
la confiabilidad e integridad de la planta. 
 Establecer el adecuado ajuste para la coordinación de protecciones del sistema 
eléctrico del campo Maracas con base a los estudios, medidas y simulaciones 
realizadas. 
 
1.7  Metodología 
A partir de medidas en tiempo real y de herramientas de simulación se pretende hacer un 
seguimiento paso a paso de los problemas de la calidad de la potencia los cuales se iran 
describiendo en los siguientes capítulos. 
 
Para la ejecución de las mediciones, se emplearon cinco (5) analizadores de redes marca 
DRANETZ-BMI, PowerGuia, PowerVisa y PowerXplorer, los cuales registran 
componentes armónicas con frecuencias de hasta 50 veces la frecuencia fundamental, 
equipado con 8 canales de entrada: 4 de tensión y 4 de corriente, los cuales permiten 
medir parámetros como tensión, corriente, frecuencia, factor de potencia, potencias 
(aparente, activa y reactiva), entre otros. Los equipos cuentan con sistema de memoria 
que permite el manejo y almacenamiento de la información y además posee las siguientes 
características de fabricación como:  
 
Normas: IEC 61000-4-30 Clase A, IEC 61000-4-7, EN50160, IEEE 1159.  
Precisión: 0,1% de la lectura + 0,05% de escala completa.  
Rangos de lectura: 1–600 Vrms, 1-6000 Arms (de acuerdo al transductor), 45–65 Hz, 
resolución 10 mHz. 63 armónicos en tensión y corriente.  
Muestreo de onda: 256 muestras por ciclo, convertidor análogo – digital de 16 bit. 
Para la toma de mediciones, se ubican los quipos mencionados, en cinco (5) puntos del 
sistema eléctrico con intervalos de registro de dos (2) minutos entre cada captura. Estos 
puntos fueron definidos teniendo en cuenta cuales son las fuentes de distorsión armónica 
relevantes del sistema y además los siguientes criterios: 
 
 Como los generadores son similares, se escogió el generador con mayor carga en 




 Las bombas de agua C, D y E son las de mayor potencia y poseen las mismas 
características; por lo que se toma como referencia la bomba C que se encontraba 
en línea (E/L). 
 
 En la planta de gas se identificaron dos fuentes de distorsión armónica: los 
variadores del compresor de gas y la unidad recuperadora de vapor (UVR). 
 
 El CCM con más carga, en este caso en el CCM 2 se encuentran las bombas 
booster que son las de mayor carga y continúa operación. 
 
 Barra que alimenta  la línea de media tensión que sale hacia maracas 3 y maracas 
Este.  
 
Con la información registrada en campo y mencionada en el capítulo 3, se realizará el 
modelo del sistema eléctrico en el software NEPLAN desde el nivel de 480 V hasta 13.2 
kV. 
El modelo implementado en el software es funcional para diferentes estudios del sistema 
(Flujo de carga, cortocircuito, coordinación de protecciones, etc.) y fue ajustado para las 
simulaciones de flujo armónico con las mediciones realizadas en campo mediante los 
equipos DRANETZ-BMI, PowerGuia, PowerVisa y PowerXplorer Dranetz. 
 
La simulación de flujo de carga armónica se realizará usando el módulo de análisis de 
armónicos del software NEPLAN en su versión. 5.5.5., tomando en cuenta las impedancias 
del sistema de secuencia positiva durante el registro de frecuencia, así como el 
desplazamiento de fases en los transformadores.   
Los resultados se presentan gráficamente y en forma de tablas para cada elemento 
relevante. 
 
1.8  Descripción de la tesis 
Esta tesis está compuesta en 4 capítulos donde se pretende describir cada problema 
asociado a la calidad de la potencia y los cuales constan de: 
 
Capitulo1. Planteamiento del problema. 
Capítulo 2. Ampliación del sistema eléctrico. 
Capítulo 3. Medición y evaluación de calidad de la energía Sistema eléctrico Maracas 
Capítulo 4. Simulación de flujos de armónicos del sistema eléctrico Maracas. 
Capítulo 5. Estudio de coordinación de protecciones campo Maracas 
 
1.9  Conclusiones 
En este capítulo se ha mostrado la metodología empleada, se ha descrito el problema a 








2 Ampliación sistema eléctrico. 
 
2.1 Introducción 
En este capítulo se describirá luego de realizar un estudio de cortocircuito, la necesidad de 
reconfigurar los barrajes a 480 voltios debido al aumento tanto de la producción de fluidos, 
como de las cargas eléctricas y capacidad de generación. 
Veremos además algunas condiciones que generan potencial de riesgo eléctrico que 
fueron implementadas en el proceso de construcción y posteriormente modificadas por el 
grupo de mantenimiento y operaciones que han llevado a que las instalación aumenten su 
riesgo ante accidentes de origen eléctrico como fallas de equipos que pueden poner en 
riesgo tanto la integridad de las personal como de la operación y activos de la compañía. 
 
2.2 Descripción de la operación 
Campo maracas es un campo de la compañía Parex Resources ubicado en el 
departamento del Casanare que actualmente recibe en su batería los fluidos provenientes 
de algunos pozos ubicados en sitios lejanos pero pertenecientes a la misma formación.  
Los fluidos provenientes de los pozos son tratados en la planta  llegando a majear  cerca 
de 70.000 barriles de fluidos por día (BFPD), de los cuales, cerca de 7.300 barriles (BOPD) 
corresponden a crudo, 60.000 (BWPD) de agua y 2000 (MSCDP) de gas.  
El agua que se produce es reinyectada hacia los pozos los pozo habilitados para 
disposición con la ayuda de tres (3) bombas multietapa de 20.000 BWPD (1000HP)  cada 
una, para una capacidad total de 60.000 BWPD. Adicionalmente este sistema de inyección 
cuenta con dos bombas de back up de 12.5000 BWPD (700HP)  cada una. Parte del gas 
es reutilizado para la generación de energía eléctrica. En la siguiente figura se muestra una 




2.3 Descripción actual del sistema eléctrico  
El sistema de distribución de energía eléctrica del campo Maracas tiene topología de barra 














1200kW Prime, 2 generadores a gas de 500 kW prime y un generador black start diesel de 
1360 kW Stand by. 
 
La planta cuenta con una capacidad de manejo de fluido total de 75.000 barriles diarios 
máximo, sin embargo y como se mencionó atrás, se están manejados cerca de 70.000 
BFPD, motivo por el cual, la intermitencia de las cargas eléctricas son muy pocas, debido a 
que los equipos más grandes o de mayor consumo son las bombas de agua y los pozos 
que permanecen operando las 24 horas para manejar el fluido mencionado, por tal motivo 
no se hace necesario tener una medición superior a 4 días debido a que en este periodo 
de tiempo se tiene considerado podemos registrar cualquier variación importante del 
sistema eléctrico. 
 
En la figura 2.1 se muestra el diagrama unifilar actual del campo Maracas y en las tablas 
2.1 y 2.2 se muestran el estado de operación y la capacidad de los generadores según 




Figura  2.1 Diagrama unifilar actual campo Maracas 
 




Tabla 2.2. Operación generadores Maracas. 
Como se muestra en la tabla 2.2, vemos que la potencia demandada actualmente se 
encuentra alrededor de 5724 kW, para lo cual se tienen en línea los 8 generadores ya que 
su eficiencia esta alrededor del 70%. 
 
2.4 Generalidades del flujo de carga 
Para ejecutar el flujo de carga se tiene en cuenta la categoría de carga, que expresa el 
porcentaje de la potencia nominal que tendrá cada motor o carga en el sistema. Con esta 
consideración, el factor de demanda máximo ocurre cuando la categoría de carga se 
encuentra al 100%.  
Para los estudios de flujo de carga se considera el factor de demanda según las 
frecuencias de los equipos descritas en la tabla 2.1; para las demás se consideran al 100% 
con excepción de las cargas de reserva, back up, o cargas futuras que no se consideran.  
Para efectos de la simulación, todas las cargas principales en el barraje principal de 
distribución entran en operación. Para los centros de control de motores (CCM) y servicios 
auxiliares se aplica la configuración n-1 en donde operan las cargas principales y los 
respaldos quedan en modo standby. [6] 
 
2.5 Generalidades del estudio de cortocircuito 
La planificación, el diseño y la operación de los sistemas eléctricos, requiere de minuciosos 
estudios para evaluar su comportamiento, confiabilidad y seguridad. Estudios típicos que 
se realizan son los flujos de potencia, estabilidad, coordinación de protecciones, cálculo de 
cortocircuito, etc. Estos estudios nos sirven para realizar las especificaciones adecuadas 
de los equipos a instalar como tensión, tamaño, protecciones, entre otras. Los estudios de 
cortocircuito son esenciales para la selección de equipos y el ajuste de sus respectivas 
protecciones. Un estudio de corto circuito tiene como una de las finalidades, proporcionar 
información sobre corrientes y voltajes en un sistema eléctrico durante condiciones de falla 
y para definir las impedancias del sistema que nos permitan hacer simplificaciones 
cercanas a las fuentes de armónicos. [7] 
 
Un cortocircuito se detecta por la aproximación a cero de la impedancia de un circuito 
específico, lo que produce un aumento de la corriente al no encontrar resistencia.  
La selección de los equipos que conforman la red no sólo depende de los requerimientos 
en tensión y corriente en estado estable, sino de los requerimientos de corriente durante 
eventos de cortocircuito.  
Las aplicaciones típicas de ingeniería donde se requiere el análisis de cortocircuito son: 
 
 Estudiar fallas comparadas con la interrupción o conmutación de los equipos  
 
 
 Verificación de la soportabilidad térmica de los componentes del sistema de 
potencia  
 Selección y ajuste de los dispositivos de protección  
 Dimensionamiento de los equipos de puesta a tierra y a neutro y diseño de la malla 
de tierra de subestaciones.  
Símbolo  Descripción  Concepto  
Ik” Corriente inicial simétrica de corto 
circuito  
Es el valor eficaz de la corriente simétrica de cortocircuito en el 
instante en que se produce el cortocircuito  
Sk” Potencia inicial simétrica de 
cortocircuito.  
Es el valor de la potencia asociada a la corriente inicial 
simétrica de cortocircuito  
Ip Corriente pico de corto circuito.  Es el máximo valor posible de la corriente simétrica de 
cortocircuito.  
Tabla 2.3. Variables más comunes en cálculo de corrientes de falla según IEC. 
En la siguiente gráfica se pueden apreciar las componentes de las corrientes de 




Figura 2.2. Curvas descriptivas de corrientes de falla cerca de bornes de generadores sincrónicos  
En la tabla 2.3 se muestran las variables más comunes para el cálculo de las corrientes de 
cortocircuito según la norma IEC y así mismo la figura 2.2 nos muestra las curvas típicas 
de corrientes de falla cuando estas ocurren cerca a los equipos de generación. Esta tabla y 
figura servirán para nuestro estudio de cortocircuito teniendo en cuanta además las 
siguientes consideraciones: 
  
 El método de cálculo es IEC (IEC 60909). 
 Estudios a partir del flujo de carga. Se considera que los motores y las cargas 
reactivas hacen un pequeño aporte a las corrientes de cortocircuito.  
 Se considera el peor de los casos que corresponde a un cortocircuito trifásico en el 
barraje principal de alimentación de la subestación a plena carga en el momento 
que se energiza por los generadores.  
 Se toman valores típicos para las impedancias de todas las cargas incluyendo 
transformadores, generadores y motores.  
 Se considera que hay fallas de cortocircuito en todos los barrajes de alimentación 
del sistema y en los barrajes de los centros de control de motores (CCM) 
simultáneamente.  
 
2.6 Escenarios de estudio  
Los escenarios de estudio corresponden con las dos fases del proyecto, definidas como 






 Fase 1-2: Corresponde a la operación actual del sistema. 
 
 
Figura 2.3. Diagrama unifilar Fase 1-2 simulado 
El diagrama unifilar implementado en ETAP (Figura 2.3, 2.4, 2.5) y Neplan (Figura 2.6) está 
realizado con base en el diagrama unifilar de la figura 1 y tiene los siguientes ajustes: 
 
En ETAP, la bomba  del Pozo M-5 de 650 HP y un generador de gas de 500 kW tienen una 
acometida en común la cual se dibuja como un nuevo barraje en donde se conectan las 
cargas de la acometida, en este caso un generador y un motor.Esta misma solución de un 
barraje adicional se aplica para los conjuntos de las motobombas P-106 A/B, para los 2 
Generadores de gas de 1.2 MW y los motores de los pozos  M-15 con M-6.  
Para la simulación en Neplan, se aplica la misma solución de barrajes con la diferencia que 
la línea de media tensión se representa en el caso de Etap con la carga del transformador 
de 3,5MVA, mientras que en Neplan se dibuja la respectiva línea con sus pozos de 
Maracas Este y Maracas 3.  
Para el caso simulado vemos que el comportamiento actual del campo se encuentra con 
una demanda de energía entre 6.5 - 6.7MVA como se aprecia en la tabla 2.6. 
 





Figura  2.5. Corrientes de corto circuito escenario fase 1-2 actual ETAP. 
 
 
Tabla 2.4. Corriente de corto circuito en escenario actual ETAP. 
 
 





Tabla 2.5. Corrientes de corto circuito en Neplan 
 
Tabla 2.6. Flujo de carga resumen en Neplan. 
2.7 Conclusiones 
De estas dos simulaciones con diferentes software, podemos ver que aunque el flujo de 
carga muestra que la topología es suficiente para suplir la demanda de las cargas; vemos 
que por seguridad del personal e integridad de los equipos debemos limitar las corrientes 
de cortocircuito en las barras principales en cada centro de control de motores (CCM) ya 
que como se muestra en la figura 2.5 y tabla 2.4 (Etap), la corriente de cortocircuito en la 
barra de 480v se encuentra alrededor de los 109 kA, mientras que en la figura 2.6 y tabla 
2.6 (Neplan) la corriente de cortocircuito asciende a 111kA, lo que nos indica que aunque 
las protecciones actúen y abran los interruptores, las magnitudes de las corrientes de falla 
son tan altas que existe la probabilidad que en el interruptor se forme un arco interno y 
continúe circulando corriente aunque se encuentre abierto, ya que los equipos instalados 
están construidos para soportar una corriente de corto de 85kA.  
Por otro lado, las dimensiones de la malla de cortocircuito para despejar una corriente de 
falla del orden de los 109 kA es realmente grande, impráctica, financieramente ineficiente y 
no recomendada para su construcción. 
Las corrientes de cortocircuito dependen de la energía disponible de un sistema y de la 
impedancia que exista entre la fuente de energía y el punto de falla, sin que la carga influya 
significativamente en el resultado excepto cuando se considera que la inercia de los 
motores realiza un aporte a la corriente de cortocircuito.  
Cuando se realizan inversiones en los sistemas, por lo general se aumenta la confiabilidad 
y los beneficios en ese sistema, sin embargo, los costos de operación también se 
incrementan con el aumento de las inversiones. Esto implica que existe un punto de 
equilibrio donde los costos de operación se equilibran con las inversiones. Con este criterio 
económico sumado al límite térmico que se tiene en los equipos eléctricos y a las 
limitaciones de los fabricantes para manejar grandes corrientes eléctricas, se tiene un 
límite que no necesariamente obedece a una ley o norma, sino que se trata de una 
limitación técnico–económica. En los sistemas de distribución de energía eléctrica las 
limitaciones se han establecido con relación entre el voltaje nominal del barraje infinito y la 
potencia del sistema de distribución, y además que la corriente nominal y por ende la 
corriente de cortocircuito disminuye en la medida que se aumenta la tensión para una 
misma potencia, se estableció el límite recomendado en 3 MVA para sistemas a 480V. Con 
 
 
estas consideraciones y teniendo en cuenta que en la fase I del proyecto la demanda de 
energía está alrededor de 5.7 MVA, una posible solución sería subir el nivel de tensión a 
4,16 kV ó 6 kV; sin embargo la modificación en la planta es casi en su totalidad pues no se 
tiene switchgear (SWG) o tablero de distribución a este nivel de tensión ni subestación, por 
lo que implementar dicha solución suele ser muy larga en el tiempo y a altos costos de 
inversión inicial. 
La otra solución y la cual será objeto de estudio será la división del sistema eléctrico en 2 
sistemas de tal manera que cada sistema tenga niveles de cortocircuito por debajo de los 
85kA.   
 
2.8 Solución propuesta 
Primero que todo, se tienen condiciones no seguras ni confiables en el sistema eléctrico 
tras tener la protección de 2 cargas desde un mismo interruptor, como lo es el caso de los 
pozos Maracas 6 con Maracas 15 (650 HP cada motor), los cuales están siendo protegidos 
por un interruptor de 1600A, lo que nos da en capacidad de corriente pero no seguridad ni 
confiablidad, puesto que en caso de presentarse una sobrecarga en alguno de los motores, 
el  interruptor no lo detectará puesto que el consumo máximo de cada motor es de 
aproximadamente 680A, lo que indica que en caso de una sobrecarga no actuara al 125%, 
poniendo en riesgo la integridad de las personas y equipos. Ahora, si se presenta una falla 
de cortocircuito, el  interruptor si se accionará, pero dejará por fuera los 2 pozos 
aumentando las pérdidas por producción y aumentando el tiempo de restablecimiento del 
sistema, puesto que no se podrá poner en marcha los dos (2) pozos hasta que no se 
solucione la falla. Esta condición también me afecta el mantenimiento o intervención de 
uno de los pozos, ya que para realizar el aislamiento eléctrico de uno, se tendría que 
apagar los 2 pozos, llevando al mismo problema mencionado anteriormente de pérdidas de 
producción. 
El caso anterior lo tenemos igual  con las bombas de inyección de A y B de 700 HP cada 
una y protegidas por solo un (1) interruptor de 1600A y con el generador 9 de 500kW y el 
pozo Maracas 5 de 650HP. 
Por otro lado, con la topología, condiciones de carga, operación y configuración del 
sistema eléctrico,  vemos que las corrientes de cortocircuito en la barra principal del 
switchgear está por encima del valor que soportan los interruptores instalados en este 
(85kA), motivo por el cual se propone la instalación de un nuevo switchgear denominado 
fase 3 con el fin de dividir el sistema eléctrico en dos sistemas y realizar una redistribución 
o reconfiguración de las barras y tener corrientes de cortocircuito  inferiores a los 85 kA.   
La división de los sistemas se realizaría de la siguiente manera: 
 
 Sistema 1: Fase 1- 2 
 
Se retiraría de esta fase la motobomba P106 C y D de 1000HP hacia el nuevo MCC de 
fase 3, con esto liberamos 2 interruptores y quedarían disponibles para trasladar a uno de 
estos la bomba P106 B, la cual comparte acometida con la P106 A, dando solución a la 
condición mencionada. Para suplir la demanda de las bombas trasladadas P106 C/D, se 
reubicarían los 2 generadores (006 y 007) de 1,2kW que se encuentran en tablero 
independiente a este nuevo tablero de fase 3.  
El sistema 1 quedará con 5 generadores de 1.2 MW y 1 generador de 500 kW para un total 
























P 106 A 54 523 471 12000 
42000 P 106 B 56 523 488 12000 
P 106 E 53 747 660 18000 
Pozo M5 35 420 245 4475 
15726 
Pozo M15 40 376 251 4494 
Pozo M2 55 157 144 259 
Pozo M6 42 619 433 6498 
Planta Gas 60 400 400   
Cargas Misceláneas 60 306 306   
Total Carga MCC 1   4071 3398  57726 
TC-002 L MT  2975 2000 39000 39000 
Total Cargas TC-002   4469 2000  39000 
Total cargas Sistema 
1 
   5398   




 6500 5500   
Tabla 2.7. Cuadro de cargas sistema 1 
 
Figura  2.7. Sistema eléctrico 1 proyectado. 
 
 Sistema 2: Fase 3 
 
El sistema 2 (fase 3) tendría las dos bombas de inyección P106 C y D trasladadas del 
sistema 1 y los 2 generadores de 1.2kW actualmente conectados en el tablero auxiliar de 
generación. Para la generación de respaldo se dejará la instalación de tal forma que el 
generador Black Start Diésel y uno nuevo de gas de 1.2kW puedan alinearse para los 2 








Sistema eléctrico 2 
Descripción Tag Carga 
nominal (kW) 






Bombas de inyección  P-106 C/D 1494 660 4000 0 
Generación Instalada G 006/ 004 2400 1700   
Tabla 2.8. Cuadro de cargas sistema 2. 
 
Figura  2.8. Sistema eléctrico 2 proyectado 
Nota: EL generador G-010 de respaldo se conectaría al interruptor de acople de 5000A en 
el tablero de fase 3 de tal manera que quede disponible para operar en cualquiera de los 
dos sistemas cerrando manualmente los interruptores de 5000A existente en cada sistema 
como se resaltan en la figura 2.8; así mismo se debe instalar un puente entre el interruptor 
del generador Diésel hasta un interruptor de 2500A el nuevo tablero del sistema 2.  
 
  
Figura  2.9. Sistema eléctrico campo Maracas proyectado Sistema 1 + Sistema 2. 
2.9 Simulación propuesta 
El diagrama construido en la simulación de ETAP se tomó en base al diagrama unifilar de 







Con este sistema montado se procede a correr el nuevo flujo de carga para verificar la 
capacidad de los equipos de generación para soportar la demanda en cada sistema, 
obteniendo valores óptimos como se muestran en la figura 2.10. 
 
 
Figura  2.10. Simulación flujo de carga. 
Con el los sistema separados, logramos tener en el sistema 1 una corriente de corto 
circuito de 73.7 kA como se muestra en la tabla 2.10, dejando este por debajo de la 
capacidad de los equipos instalados (85kA). 
 
 
Figura  2.11. Simulación Corto circuito en sistema 1. 
Para el sistema 2, se lograría tener una corriente de corto circuito de 26.2 kA, lo que 
también se ajusta por debajo de los 85kA. Asi mismo con los 2 generadores de 1,2 kW se 









Figura  2.12. Simulación Corto circuito en sistema 2. 
 
 
Tabla 2.9. Corriente de corto circuito en escenario propuesto 
2.10 Conclusiones implementación 
La opción de dividir el Sistema eléctrico en 2 sistemas resultó una alternativa viable para 
limitar las corrientes de corto circuito por debajo de los 85 kA como se muestra en la tabla 
2.10; así mismo se puede dejar la facilidad de acoplar los 2 sistemas en caso de requerir 
dar soporte a la generación en algunos de los sistema en casos eventuales que lo 
demande la operación o mantenimiento. 
Con la instalación de un nuevo switchgear y la consecución de un solo generador se puede 
tener 2 generadores back up disponibles para los dos sistemas aumentando la 
confiabilidad del sistema. Así mismo con el nuevo switchgear se puede dejar la proyección 
para futuras cargas de tal manera que las ampliaciones serian asumidas en el sistema 2 
hasta llegar a su capacidad nominal. 
La configuración de este nuevo sistema aumentará la flexibilidad de operar el sistema ante 
mantenimientos preventivos, correctivos y predictivos, puesto que se pueden separar los 3 
sistemas sin necesidad de apagar toda la instalación, ya que tendremos generación 
disponible por sistema; así mismo con solo 2 generadores de respaldo (gas-Diésel) 
podremos dar suplencia a la generación en todos los sistemas en caso de falla o salida de 





Figura  2.13. Sistema eléctrico definitivo 
 
 
 Acometidas respaldo Generador Diésel para Tablero sistema 2 (Fase 3). 
 
Acometidas de enlace entre Tablero sistema eléctrico 1 y sistema 2| y conexión 
generador Backup gas G-009. 
 
Acometidas a trasladar del G-007 a Tablero sistema 2 (Fase 3). 
 
Acometidas a trasladar del G-006 a Tablero sistema 2 (Fase 3). 
 























3 Medición y evaluación de calidad de la energía Sistema eléctrico 
Maracas 
 
3.1 Caracterización del sistema eléctrico 
De acuerdo a los resultados del capítulo 2 tenemos el sistema mostrado en la figura 3.1 
Luego de la implementación de la propuesta mencionada en el capítulo anterior, el sistema 
eléctrico se reconfigura quedando de la siguiente manera: 
 
 
Figura 3.1. Diagrama unifilar con la inclusión del tablero fase 3 y traslado de cargas. 
 
3.2 CREG 070 de 1998 Calidad del servicio de los sistemas de transmisión 
regional y/o distribución local 
A pesar de que somos agentes no regulados por no estar conectados al SIN, se busca dar 
cumplimiento a los estándares de calidad de la energía establecido en la resolución 070 
de 1998 de la CREG, donde se establecen los criterios de calidad de la potencia y del 
servicio suministrado por los diferentes operadores de red, con el propósito de dar 
garantías mínimas en estos aspectos a las cargas alimentadas alineándonos a los 
estándares de calidad de la potencia suministrada y que se mencionarán debajo de los 
resultados de las mediciones obtenidas. Cabe anotar que esta resolución nos remite a 
normas como la NTC5001, IEEE519, NTC1340, entre otras que se especificaran en cada 
variable a ser estudiada. [7] 
  
3.3 Resultados de las mediciones 
Para el proceso de mediciones nos basaremos en las recomendaciones basadas en las 















































En la tabla 3.1 se describen los puntos de medición, así como los intervalos de medida y 
los periodos de captura. 
Los resultados de las mediciones se presentan en forma de tablas y gráficas a partir 
de las cuales se realiza un análisis del comportamiento de parámetros como tensiones, 
corrientes, potencias, factor de potencia y niveles de distorsión armónica. [8][9] 
 







































Planta de Gas 
Tabla  3.1 Puntos de Medición de Parámetros Eléctricos 
3.4 Frecuencia y tensión 
La frecuencia nominal del SIN es 60 Hz y su rango de variación de operación está entre 
59.8 y 60.2 Hz en condiciones normales de operación. El OR y los Usuarios deben tener 
en cuenta que en estados de emergencia, fallas, déficit energético y períodos de 
restablecimiento, la frecuencia puede oscilar entre 57.5 y 63.0 Hz por un período de tiempo 
de quince (15) segundos. Las tensiones en estado estacionario a 60 Hz y sus variaciones 
permisibles, son las establecidas en la norma NTC 1340. [10] 
 
3.5 Tensiones y Corrientes 
La Tabla 3.2 muestra los valores máximos, mínimos y promedios de las señales de 
tensión y corriente registradas en los puntos bajo estudio. 
 
 
Punto de Medición 
Tensiones [V] Corrientes [A]  
FP 
Potencias 
















































































































































Celda de Media 















































































































































































































Tabla  3.2. Valores Máximos, Promedio y Mínimos de los Parámetros RMS Registrados 
 
 
A continuación en la Tabla 3.3, se evalúan las variaciones máximas, promedio y mínimas 











Variación de Tensión (%) 
Máx. Prom. Min. 
 



























































Tabla  3.3. Valores Máximos, Promedio y Mínimos de las Variaciones de Tensión 
Cuando la tensión de alimentación de los equipos varía con respecto a su tensión 
nominal, el rendimiento y su vida útil pueden verse afectados. Los efectos de estas 
variaciones dependen de las características del equipo y de la magnitud de las 
mismas. 
 
La norma de calidad de la potencia eléctrica NTC 5001 recomienda que las tensiones en 
estado estacionario a 60 Hz no sean inferiores al 90% de la tensión nominal, ni superior 
al 110% de ésta durante un periodo superior a un minuto. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta al evaluar la calidad de la energía eléctrica es 
verificar que los desbalances de tensión y corriente no superen los valores considerados 
seguros para la operación normal de la carga y la generación. 
Los desbalances de corriente, generados por una inadecuada distribución de cargas en 
un sistema eléctrico, producen caídas de tensión diferentes en los conductores de 
fase generando así un desbalance de tensión en el punto de utilización. 
Normalmente, para un sistema bien diseñado en el cual las impedancias de los 
alimentadores no son demasiado elevadas, se admiten desbalances en corriente hasta 
del 20% según la norma IEEE Std. 446 de 1995. Naturalmente esto dependerá de la 
carga manejada y de la capacidad de cortocircuito en el nodo alimentador. [11] 















Esta ecuación da una idea de la diferencia que existe entre las tensiones de línea para el 
mismo instante de tiempo. De igual forma se calculan los desbalances en corriente. 
 
Entre los efectos de los desbalances de tensión se tienen: fallos en los equipos de 
protección y control y calentamiento por el aumento de pérdidas adicionales en los 
motores, lo que conlleva a una reducción de su capacidad y pérdida de vida útil. La 
norma técnica colombiana NTC 5001 establece un valor de referencia para los 
desbalances de tensión de 2% en sistemas trifásicos con tensión nominal menor a 69 kV,  
La Tabla 3.4 presenta los valores máximo, mínimo y promedio de los desbalances 
entre tensiones de fase y los desbalances entre las corrientes de cada fase registrados 







Punto de Medición 
Tensiones [%] Corrientes [%] 
Límite Máx. Prom. Mín. Límite Máx. Prom. Mín. 
 

























































































Tabla  3.4. Valores Máximos, Promedio y Mínimos de los Desbalances. 
3.6 Factor de Potencia 
El análisis del factor de potencia al interior de un sistema eléctrico industrial está en 
parte relacionado con la eficiencia del mismo. Normalmente el interés se fija en el análisis 
del factor de potencia global cuando existe un contrato de suministro de potencia reactiva, 
sin embargo y a pesar de no ser el caso de la compañía, se estudia y se establece como 
referencia el mínimo permisible en el establecido en el Artículo 25 de la Resolución CREG 
108 de 1997 que es de 0.9 inductivo. 
 
Bajo condiciones de operación normal, el factor de potencia debería permanecer durante 
el 95% del tiempo de las mediciones conjuntamente entre 0,9 y 1 para factor de 
potencia inductivo y entre -1 y -0,9 para factor de potencia capacitivo para garantizar 
unas corrientes reactivas mínimas por el sistema. Sin embargo, por tratarse de un 
sistema en isla se pueden permitir valores más bajos siempre que la potencia reactiva 
total no exceda la capacidad de la generación instalada. 
La Tabla 3.5 presenta los valores de factor de potencia obtenidos a partir de las 
mediciones en los puntos evaluados. 
 
 





Porcentaje de tiempo que cumple 
0,9≤ FP ≤1,0; -0,9≥ FP ≥-1,0 
 
 

















Celda de Media Tensión Maracas 2 







Generador 2 Prx 







Planta de Gas 





Tabla  3.5. Factor de potencia. 
El factor de potencia registrado,  prácticamente en todos los puntos permanece fuera 
de los rangos recomendados debido al tipo de equipos que manejan los circuitos 
evaluados, sin embargo, el generador 2 y la línea de media tensión cumplen con un 
adecuado factor de potencia inductivo que permanece durante el 99% dentro de la 
banda de valores recomendada. Como se mencionó anteriormente para el caso 
 
 
específico del campo se pueden permitir valores bajos del factor de potencia y continuar 
con una operación normal. Debido a la naturaleza altamente distorsionada de la corriente 
demandada por la carga, como se verá en el capítulo 2, no es recomendable realizar 
compensación reactiva con bancos de capacitores. [13] 
 
3.7 Distorsión armónica   
En los Anexos se presentan los perfiles de Distorsión Armónica Total (THD) en tensión 
y corriente para cada uno de los puntos de medición. El THD es una medida del 
contenido de armónicos en una señal de tensión o corriente respecto de la señal a 60 


























THDV   Distorsión Armónica Total en la señal de tensión.  
THDi     Distorsión Armónica Total en la señal de corriente. 
Vi Magnitud RMS del armónico i de la señal de tensión. 
Ii Magnitud RMS del armónico i de la señal de corriente. 
V1 Magnitud RMS de la componente fundamental de la señal de tensión. 
I1             Magnitud  RMS  de  la  componente  fundamental  de la señal de corriente. 
 
Los efectos más significativos de los armónicos dentro de sistemas eléctricos tienen 
que ver con pérdidas térmicas adicionales en conductores, transformadores y motores 
debidas al efecto piel y pérdidas en el núcleo; que afectan la eficiencia y pueden afectar el 
torque de los motores, incluso elevar las emisiones de ruido. Otros efectos menos 
frecuentes tienen que ver con el mal funcionamiento de ciertos equipos electrónicos, 
imprecisión en la medición de la energía, mala operación de protecciones cuando la 
distorsión es muy alta e interferencia con las comunicaciones. [14] 
3.7.1 Distorsión armónica total (THDv) en tensión 
Los equipos electrónicos como dispositivos de control, pueden verse afectados cuando 
la distorsión armónica en tensión supera el 5%, causando mala operación de los mismos. 
En la norma IEEE 519 se recomienda que para sistemas con tensión nominal igual o 
inferior a 1 kV, la distorsión armónica de tensión no supere el 8% de la fundamental, ni 
que los armónicos individuales superen el límite del 5%. 
 
En la Tabla 3.6 se muestran los valores de distorsión armónica total en tensión y corriente 
registrados en las medidas. En la Tabla 3 .7  se muestran los armónicos individuales 
predominantes de tensión y corriente así como la magnitud de los mismos. 
 
 
Punto de Medición 
THD en tensión (%) THD en corriente (%) 
Limite Percentil 95 Máx. Prom. Mín. Percentil 95 Máx. Prom. Mín. 
Bomba de Inyección D 8 5,41 5,70 5,08 4,15 53,00 443,60 44,56 23,06 
CCM 2 8 5,14 5,75 4,95 4,37 8,67 9,16 7,80 5,46 
Celda de Media 
Tensión Maracas 2 
5 8,26 10,00 8,05 7,12 13,54 14,32 13,08 10,70 
Generador 2 Prx 8 5,14 5,75 4,95 4,42 6,98 16,30 6,62 5,98 
Planta de Gas 8 5,18 5,79 4,99 4,42 16,75 21,69 15,34 7,58 





















% % % 
 
Bomba de Inyección D 
V 5 5 2,88 11 2,06 7 1,74 
I NA 5 41,66 7 10,73 11 7,88 
 
CCM 2 
V 5 5 3,00 7 1,90 11 1,85 
I NA 5 6,55 7 2,86 11 2,10 
 
Celda de Media Tensión Maracas 2 
V 3 5 4,92 7 2,26 19 2,14 
I NA 5 11,77 7 2,75 17 1,78 
 
Generador 2 Prx 
V 5 5 3,01 7 1,91 11 1,85 
I NA 5 5,88 11 1,90 7 1,26 
 
Planta de Gas 
V 5 5 3,04 11 1,88 7 1,88 
I NA 5 13,22 7 6,18 11 3,76 
Tabla  3.7. Armónicos Dominantes en Tensión y Corriente 
Para el caso del punto de medición en media tensión (Salida a Maracas 2) se 
observa un valor levemente por encima del valor de referencia, el cual es producto de la 
interacción de las cargas en los campos Maracas 2 y Maracas Este con la impedancia 
del sistema en el punto de conexión, especialmente la impedancia del transformador 
elevador. Ante esto, se podría pensar en la implementación de un filtro de 5to armónico 
ubicado en bornes de baja tensión del transformador de 2 MVA del campo Maracas 
Este. 
 
Las características del equipo a instalar serían las siguientes: 
 
 Tensión nominal: 480 VLL 
 Inductancia: 0,1273 mH 
 Potencia reactiva: 200 kVAr 
 Capacitancia: 2198 µF 
 Factor de calidad: 30 
 Modo de conexión: Estrella con neutro puesto sólidamente a tierra 
 
La figura 3.2 muestra la respuesta en frecuencia del sistema en el punto de conexión 
propuesto con la implementación del filtro especificado. 
 
Figura 3.2. Respuesta en frecuencia del sistema 
Aunque no podemos decir a ciencia cierta que el problema a las posibles fallas del sistema 
se deba a esta alta distorsión, si podemos con esta solución tener un sistema dentro de los 
valores recomendados por norma. 
De otro lado, en el capítulo 4 de simulaciones, veremos que el cable de media tensión 
podría entrar en resonancia al armónico 21 si la longitud del cable es solo un 5% menor 
de lo modelado y con la inclusión de este filtro de armónicos propuesto, podríamos 
 
 
cambiar la frecuencia natural del sistema y prevenir el efecto de resonancia del cable que 
provocaría la salida de todo el bloque de Maracas 3 y Maracas Este. 
La figura 3 . 3  muestra la respuesta en frecuencia del cable después de la 
implementación del filtro recomendado para la peor condición, es decir, que la longitud 
del cable sea efectivamente un 5% menor y el cable entre en resonancia en el armónico 




A) Sistema sin filtro instalado 
 
B) Sistema con filtro instalado 
3.7.2 Distorsión armónica total (THDi) en corriente 
La evaluación de la distorsión armónica en corriente se orienta a determinar la 
afectación del sistema a causa de la distorsión armónica 
Para evaluar el contenido de armónicos en corriente se realiza el cálculo de un 
parámetro adicional llamado TDD (Total Demand Distortion). El cálculo del TDD se efectúa 
teniendo en cuenta la magnitud de las componentes  armónicas individuales y la corriente 









𝑇𝐷𝐷  Distorsión total debida a la demanda [%] 
𝐼ℎ      Magnitud RMS del armónico h de la señal de corriente [A] 
𝐼𝐿      Magnitud RMS de la corriente de demanda máxima registrada [A] 
 
Para llevar a cabo la evaluación del TDD en todos los puntos medidos, esta se realizará 
teniendo en cuenta los límites establecidos en la norma IEEE 519 de acuerdo a la relación 




Punto de Medición ICC (kA) IL (A) ICC/IL 
Bomba de Inyección D 85 929,90 91 
CCM 2 85 305,50 278 
Celda de Media Tensión Maracas 2 1,4 64,37 22 
Generador 2 Prx 85 874,80 97 
Planta de Gas 85 392,30 217 
Tabla  3.8. Determinación de los límites para evaluar el TDD 
La corriente de cortocircuito usada se calculó con el modelo implementado en 
NEPLAN, teniendo en cuenta la topología de operación actual y que se evidenció durante 
las mediciones. 
Contando con la relación, se evalúa en la Tabla 3.9 para establecer el límite del TDD y 
los armónicos individuales en corriente. Los límites para los armónicos individuales  
están  expresados  en  porcentaje  de  la  corriente  de  la  máxima demanda (IL). Estos 
límites aplican para los armónicos impares, mientras que para los armónicos pares se 
deben reducir al 25% del valor mostrado. 
 
ICC/IL < 11 11 ≤ h < 17 17 ≤ h < 23 23 ≤ h < 35 35 ≤ h TDD 
< 20 4,0 2,0 1,5 0,6 0,3 5,0 
20 < 50 7,0 3,5 2,5 1,0 0,5 8,0 
50 < 100 10,0 4,5 4,0 1,5 0,7 12,0 
100 < 1000 12,0 5,5 5,0 2,0 1,0 15,0 
> 1000 15,0 7,0 6,0 2,5 1,4 20,0 
Tabla  3.9. Límites para la distorsión de corriente en sistemas de 120 V hasta 69 kV. 
En la Tabla 3.10 se muestran los valores de TDD registrados en cada punto del sistema, y 

























3 7,72 0,83 10 CUMPLE 
5 298,80 32,13 10 NO CUMPLE 
7 75,30 8,10 10 CUMPLE 
11 56,31 6,06 4,5 NO CUMPLE 
13 13,97 1,50 4,5 CUMPLE 
17 33,49 3,60 4 CUMPLE 
19 8,00 0,86 4 CUMPLE 








3 2,03 0,67 12 CUMPLE 
5 12,24 4,01 12 CUMPLE 
7 5,38 1,76 12 CUMPLE 
11 3,91 1,28 5,5 CUMPLE 
13 1,42 0,46 5,5 CUMPLE 
17 1,70 0,56 5 CUMPLE 
19 1,61 0,53 5 CUMPLE 








Celda de Media 
Tensión Maracas 
2 
3 0,41 0,64 7 CUMPLE 
5 7,30 11,35 7 NO CUMPLE 
7 1,70 2,65 7 CUMPLE 
11 0,65 1,01 3,5 CUMPLE 
13 0,99 1,54 3,5 CUMPLE 
17 1,10 1,71 2,5 CUMPLE 
19 0,90 1,39 2,5 CUMPLE 









3 3,87 0,44 10 CUMPLE 
5 48,09 5,50 10 CUMPLE 
7 10,20 1,17 10 CUMPLE 
11 15,60 1,78 4,5 CUMPLE 
13 7,39 0,85 4,5 CUMPLE 
17 7,75 0,89 4 CUMPLE 
19 7,74 0,88 4 CUMPLE 







Planta de Gas 
3 2,18 0,56 12 CUMPLE 
5 38,73 9,87 12 CUMPLE 
7 18,12 4,62 12 CUMPLE 
11 11,02 2,81 5,5 CUMPLE 
13 3,53 0,90 5,5 CUMPLE 
17 4,87 1,24 5 CUMPLE 
19 0,99 0,25 5 CUMPLE 
TDD 11,38 15 CUMPLE 
Tabla  3.10. Evaluación de la distorsión total a la demanda (TDD) en corriente 
Como se puede observar en la tabla 3.10, se cumple con los límites establecidos para 
el TDD y los armónicos individuales en el CCM 2, el Generador 2 Prx y en la Planta de 
Gas, sin embargo, en la Bomba de Inyección D y en la Línea de Media Tensión no se 
cumple con dichos parámetros, no obstante se considera normal, puesto que en cada 
punto hay conectados variadores de velocidad, los cuales introducen a la red gran 
cantidad de armónicos. En adición, las distorsiones armónicas de corriente no generan 
distorsiones de tensión muy elevadas considerando el tipo de sistema (en isla) y de 
carga (convertidores de 6 pulsos). 
 
3.8 Eventos registrados 
Durante las mediciones realizadas, los equipos fueron programados para registrar 
eventos de corta duración como SAG, SWELL e Interrupciones temporales y de larga 
duración como Sobretensiones, Subtensiones e Interrupciones Sostenidas. Los límites 
del equipo fueron programados con respecto a la tensión nominal. 
 
3.9 Sag 
Los SAG son caídas del valor eficaz de tensión entre 0,9 y 0,1 por unidad a 
frecuencia industrial con duraciones entre 0,5 ciclos y 1 minuto. Los SAG son muy 
comunes y generalmente se presentan en sistemas donde entran en operación cargas 
elevadas, o cuando se realiza el arranque directo de grandes motores, los cuales 




La duración y magnitud relativa de los eventos podría producir fallos en tarjetas 
electrónicas y en general, en equipos sensibles. La principal consecuencia de estos 
eventos suele ser la desprogramación o ‘reseteo’ de microcontroladores y 
computadores con la consecuente parada de procesos. Durante las mediciones no 
presentaron eventos de este tipo.  
 
3.10 Swell 
Los SWELL son aumentos del valor eficaz de tensión entre 1,1 y 1,8 por unidad a 
frecuencia industrial con duraciones entre 0,5 ciclos y 1 minuto. No son tan comunes 
como los SAG y suelen ser causados por la entrada en operación de bancos de 
condensadores o la salida de grandes cargas. Durante las mediciones no se registraron 
eventos de este tipo. [16] 
 
3.11 Interrupciones 
Son caídas del valor de la tensión por debajo de 0,1 por unidad del valor nominal o la 
pérdida total de la misma. Pueden ser instantáneas, temporales o permanentes de 
acuerdo al tiempo que tome el restablecimiento de la tensión a su nivel normal. 
Generalmente son originadas por fallas en la red de distribución. Durante las 
mediciones no se presentaron eventos de este tipo. [17] 
 
3.12 Sobretensiones 
Son elevaciones de la tensión nominal superiores a 1,1 por unidad y con duraciones 
mayores a 1 minuto. Se producen normalmente por la interacción entre la fuente y la 
carga, frecuentemente por mala posición del TAP de los transformadores. Es común 
que por necesidades de regulación el TAP deba ser colocado en una posición más alta 
que la central para evitar caídas bruscas de tensión cuando los equipos entran en 
operación, causando sobretensiones cuando el circuito se encuentra con baja carga. 
Durante las mediciones no se registraron evento de este tipo. [18] 
 
3.13 Subtensiones 
Son caídas de la tensión nominal por debajo de 0,9 por unidad y con duraciones 
mayores a 1 minuto. Las subtensiones son el resultado de conectar grandes cargas o 
por la desconexión de bancos de condensadores. También se pueden originar por 
circuitos sobrecargados. Durante las mediciones no se registraron eventos de este tipo. 
[19] 
 
3.14 Conclusiones  
Teniendo en cuenta los valores registrados en la tabla 3.3 y la norma de calidad de la 
potencia eléctrica NTC 5001, se recomienda que las tensiones en estado estacionario a 60 
Hz no sean inferiores al 90% de la tensión nominal, ni superior al 110% de ésta durante un 
periodo superior a un minuto. Con esta referencia se concluye que las variaciones de 
tensión observadas no superan los límites recomendados. 
 
Entre los efectos de los desbalances de tensión se tienen: fallos en los equipos de 
protección y control y calentamiento por el aumento de pérdidas adicionales en los 
motores, lo que conlleva a una reducción de su capacidad y pérdida de vida útil. La 
norma técnica colombiana NTC 5001 establece un valor de referencia para los 
desbalances de tensión de 2% en sistemas trifásicos con tensión nominal menor a 69 kV, 





La Tabla 3.4 presenta los valores máximo, mínimo y promedio de los desbalances 
entre tensiones de fase y los desbalances entre las corrientes de cada fase registrados 
en la medición. De acuerdo a la norma IEEE Std. 446, todos los puntos evaluados 
cumplen en promedio con el límite recomendado para los desbalances en  corriente, 
igualmente, los valores máximos se consideran normales puesto que los mismos no 
generan elevados desbalances de las señales de tensión. El valor máximo observado 
en el caso de la Bomba de Inyección D corresponde a momentos de parada del 
proceso y por lo tanto no se considera representativo. 
 
La variación de tensión en los puntos medidos, se mantiene dentro del rango 
recomendado por la norma NTC 5001, donde se establece que las tensiones en estado 
estacionario a 60 Hz no podrán variar de un rango del ±10% de la tensión declarada. 
 
Tal como se observa en la Tabla 3 . 6 ,  los puntos en baja tensión presentan 
distorsión armónica inferior al valor de referencia para el THDv, de lo cual se concluye 
que no se presenta necesariamente un riesgo para la operación, pues la afectación 
depende de la sensibilidad de las cargas y generadores. 
 
El factor de potencia registrado solo se cumple en la Línea de Media Tensión y en el 
Generador 2 Prx, ya que los demás puntos permanecen fuera de la banda establecida 
durante mas del 36% de las medidas. Esta condición no se considera necesariamente 
inadecuada toda vez que la planta opera en isla y los reactivos en exceso solo tienen 
impacto en las pérdidas intrínsecas al sistema. 
 
La distorsión armónica total en tensión en el punto de salida a media tensión supera el 
valor de referencia del 5% recomendado en la IEEE 519. Igualmente los armónicos 
individuales en tensión son superiores al límite del 3% recomendado por la norma. 
Esta condición no se considera necesariamente inadecuada toda vez que no hay 
evidencia de afectaciones a la operación producto de este hecho y considerando que 
el sistema opera en isla y las cargas son altamente no lineales. Sin embargo se 
recomienda la implementación de un filtro pasivo de 5to armónico con las 
especificaciones técnicas detalladas en el numeral anteriormente. 
 
Durante el tiempo de medición no se presentó ninguna perturbación de los 
parámetros eléctricos del sistema. Sin embargo como resultado de las simulaciones se 
sabe que el cable de media tensión podría resonar al armónico 21 bajo la condición de 
que el campo Maracas 3 se desconecte del sistema. 
 
La distorsión armónica total en la corriente debida a la demanda (TDD) en los puntos 
evaluados se considera normal teniendo en cuenta el tipo de carga y el tipo de sistema. 
 
Durante el periodo de medición, no se registró evento alguno en ninguno de los puntos 
evaluados, con lo cual se puede concluir que la capacidad de la generación para 
soportar las maniobras del sistema es adecuada. 
 
En los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 se muestran las gráficas resultado del proceso de las 








4 Simulación de flujos de armónicos del sistema eléctrico Maracas 
 
4.1 Modelo del sistema 
Para un mejor manejo de presentación de los resultados gráficos, el modelo del sistema se 
dividió en ocho diagramas gráficos, cada una de las barras del switchgear principal, cada 
uno de los centros CCM, la planta de gas y las locaciones Maracas 3 y Maracas Este. 
Adicionalmente a estos diagramas, se elaboró uno que permitiera visualizar los resultados 
de flujo armónico de la totalidad del sistema, en el cual se presentan únicamente fuentes 
de distorsión armónica y generadores. 
A continuación se muestran de manera gráfica cada diagrama del modelo implementado y 
las tablas muestran los principales parámetros eléctricos de los equipos del sistema 
usados para la simulación del flujo de armónicos. Para obtener un modelo detallado se 
hicieron algunas consideraciones las cuales permiten una buena aproximación de los 
resultados y se describen a continuación. 
 
Fuentes armónicas [20] 
Las cargas fueron modeladas hasta el nivel de tensión de 0.48 kV.  En el nivel de 220 V se 
concentró como una carga equivalente.   
En el sistema se identificó que la única fuente de distorsión armónica relevante son los 
variadores de frecuencia de: 
Pozos de producción, Bombas de inyección de agua, Compresor de gas (Planta de gas) y 
la unidad recuperadora de vapor UVR (Planta de gas). 
 
CARGA I FP 
Número del armónico [%I fund] 
3 5 7 11 13 17 19 
CCM1 43 0,73 4,37 10,82 7,98 5,53 5,61 4,32 2,69 
CCM2 161 0,66 1,24 6,50 3,14 2,61 0,83 1,35 1,07 
COMP DE GAS 117 0,99 2,49 38,67 13,96 9,61 3,50 4,55 1,60 
M10 164 0,87 2,49 58,35 31,20 5,18 6,51 0,82 1,79 
M12 279 0,58 2,71 61,51 34,29 4,63 8,20 0,73 3,56 
M2 288 0,99 2,91 63,39 40,31 10,32 9,90 5,47 2,65 
M3 354 0,89 2,36 32,70 8,93 10,21 1,71 3,97 2,85 
M4 496 0,95 1,46 23,69 11,85 10,46 5,16 6,20 3,19 
M5 172 0,99 4,97 72,19 52,31 18,90 13,21 12,44 9,75 
M6 517 0,88 0,49 32,67 4,09 8,50 2,25 4,39 2,43 
M9 674 0,99 4,92 28,71 8,23 9,72 0,96 5,01 0,49 
MC15 252 0,68 0,87 60,03 31,38 5,92 9,69 1,97 2,32 
P-106A 322 0,98 3,18 20,89 11,57 7,67 5,27 3,76 3,22 
P-106B 380 1,0 0,39 22,22 12,20 8,04 5,34 3,82 3,07 
P-106C 507 1,0 0,52 22,84 12,43 8,09 5,27 3,71 3,13 
P-106D 812 0,76 1,12 41,66 10,73 7,88 2,10 4,64 1,20 
P-106E 659 1,0 0,44 21,76 12,09 7,87 5,67 3,96 3,18 
Tabla   4.1 Espectro de fuentes de distorsión Armónica 
Para el modelamiento de estas fuentes se usó la corriente promedio medida, así como el 
espectro armónico promedio desde el número 5 hasta el 19.  En la tabla 4.1 se presentan 
los valores de corriente en porcentaje de la corriente de flujo de carga usados para las 
simulaciones de flujo armónico.  A manera de ejemplo, en la figura 4.1¡Error! No se 
ncuentra el origen de la referencia. se presenta en forma gráfica la forma de onda 




Figura   4.1 Forma do onda de corriente Maracas 9. 
Conductores [21] 
 La longitud de los conductores se estimó en conjunto con el personal técnico en campo, 
de la misma forma que el calibre de aquellos que no se encontraban marcados.  En la tabla 
2 se presenta un resumen con los principales parámetros de los conductores modelados 














L_QA12 500 MCM 600V 10 10 0,0951 0,1575 425 
L_CCM1 500 MCM 600V 2 20 0,0951 0,1575 425 
L_QG2 500 MCM 600V 5 70 0,0951 0,1575 425 
L_QG1 500 MCM 600V 5 70 0,0951 0,1575 425 
L_QG3 500 MCM 600V 5 60 0,0951 0,1575 425 
L_MC5 500 MCM 600V 2 80 0,0951 0,1575 425 
L_MC5_P 500 MCM 600V 3 10 0,0951 0,1575 425 
L_M6 500 MCM 600V 2 80 0,0951 0,1575 425 
L_P-106A 500 MCM 600V 2 50 0,0951 0,1575 425 
L_G5 1000 MCM 600V 3 10 0,0571 0,1509 590 
L_M15 500 MCM 600V 2 85 0,0951 0,1575 425 
L_P-106B 500 MCM 600V 2 45 0,0951 0,1575 425 
L_QGA23_P 500 MCM 600V 5 10 0,0951 0,1575 425 
L_P-103A 8 AWG 600V 1 10 2,5591 0,2133 52 
L_P-102A 8 AWG 600V 1 10 2,5591 0,2133 52 
L_P-104A 8 AWG 600V 1 10 2,5591 0,2133 52 
L_P-103B 8 AWG 600V 1 10 2,5591 0,2133 52 
L_P-104B 8 AWG 600V 1 10 2,5591 0,2133 52 
L_P-110B 8 AWG 600V 1 10 2,5591 0,2133 52 
L_P-110A 8 AWG 600V 1 10 2,5591 0,2133 52 
L_P-104C 8 AWG 600V 1 10 2,5591 0,2133 52 
L_P-108B 8 AWG 600V 1 10 2,5591 0,2133 52 
L_P-108A 8 AWG 600V 1 10 2,5591 0,2133 52 
L_P-130 8 AWG 600V 1 10 2,5591 0,2133 52 
L_Q20 350 MCM 600V 1 10 0,128 0,164 350 
L_C102_A 6 AWG 600V 1 30 1,6076 0,21 69 
L_C102_B 6 AWG 600V 1 30 1,6076 0,21 69 
L_P-101B 4 AWG 600V 1 10 1,0171 0,1969 91 
L_P-101A 4 AWG 600V 1 10 1,0171 0,1969 91 
L_P-109C 6 AWG 600V 1 10 1,6076 0,21 69 
L_P-109B 6 AWG 600V 1 10 1,6076 0,21 69 
L_P-109A 6 AWG 600V 1 10 1,6076 0,21 69 
L_P-114 8 AWG 600V 1 10 2,5591 0,2133 52 
L_P-109D 6 AWG 600V 1 10 1,6076 0,21 69 
L_P-131 8 AWG 600V 1 10 2,5591 0,2133 52 















L_CCM2 500 MCM 600V 3 10 0,0951 0,1575 425 
L_P-111A 2/0 AWG 600V 1 10 0,3182 0,1772 190 
L_P-111B 2/0 AWG 600V 1 10 0,3182 0,1772 190 
L_P-111C 2/0 AWG 600V 1 10 0,3182 0,1772 190 
L_P-111D 2/0 AWG 600V 1 10 0,3182 0,1772 190 
L_P-105A 250 MCM 600V 1 10 0,1772 0,1706 280 
L_P-105B 250 MCM 600V 2 10 0,1772 0,1706 280 
L_P-105C 250 MCM 600V 2 10 0,1772 0,1706 280 
L_P-105D 250 MCM 600V 2 10 0,1772 0,1706 280 
L_P-105E 250 MCM 600V 2 10 0,1772 0,1706 280 
L_C102_C 350 MCM 600V 3 10 0,128 0,164 350 
L_TR_LMT_MC2_L 500 MCM 600V 12 20 0,0951 0,1575 425 
L_G8 1000 MCM 600V 2 70 0,0571 0,1509 590 
L_G6 500 MCM 600V 5 10 0,0951 0,1575 425 
L_P-106C 500 MCM 600V 4 40 0,0951 0,1575 425 
L_GA23 1000 MCM 600V 3 10 0,0571 0,1509 590 
L_P-106D 500 MCM 600V 4 35 0,0951 0,1575 425 
L_G7 500 MCM 600V 5 30 0,0951 0,1575 425 
L_G4 500 MCM 600V 5 30 0,0951 0,1575 425 
L_LMT 2/0 XLPE 1 2000 0,3162 0,1949 219 
L_MC9 350 MCM 600V 4 17 0,128 0,164 350 
L_MC4 350 MCM 600V 3 20 0,128 0,164 350 
L_CCM_V 500 MCM 600V 2 100 0,0951 0,1575 425 
L_MC3 350 MCM 600V 2 25 0,128 0,164 350 
L_MC12 350 MCM 600V 2 5 0,128 0,164 350 
L_MC10. 350 MCM 600V 2 5 0,128 0,164 350 
L_LMT_M3_L 500 MCM 600V 7 30 0,0951 0,1575 425 
L_LMT_M3_H 2/0 XLPE 1 30 0,3162 0,1949 219 
L_MCE 2/0 XLPE 1 1000 0,3162 0,1949 219 
L_TR_LMT_MC2_H 1/0 XLPE 35 KV 1 20 0,4027 0,2384 210 
L_P-106E 500 MCM 600V 4 35 0,0951 0,1575 425 
L_G9 500 MCM 600V 5 70 0,0951 0,1575 425 
L_QA23_P 500 MCM 600V 10 15 0,0951 0,1575 425 
L_G10 0 1 0 0 0 0 
L_QA23 500 MCM 600V 10 1 0,0951 0,1575 425 
L_P-102B 8 AWG 600V 1 10 2,5591 0,2133 52 
L_P-102C 8 AWG 600V 1 10 2,5591 0,2133 52 
L_TR_OF 1/0 AWG 600V 1 200 0,3937 0,1804 165 
L_P-107A 350 MCM 600V 3 10 0,128 0,164 350 
L_P-107B 350 MCM 600V 3 10 0,128 0,164 350 
L_P-107C 350 MCM 600V 3 10 0,128 0,164 350 
L_VENT_1 8 AWG 600V 1 15 2,5591 0,2133 52 
L_VENT_2 8 AWG 600V 1 15 2,5591 0,2133 52 
L_BB_H_1 8 AWG 600V 1 15 2,5591 0,2133 52 
L_BB_H_2 8 AWG 600V 1 15 2,5591 0,2133 52 
L_BB_C_1 8 AWG 600V 1 15 2,5591 0,2133 52 
L_BB_C_2 8 AWG 600V 1 15 2,5591 0,2133 52 
L_LIQ_UVR_1 8 AWG 600V 1 15 2,5591 0,2133 52 
L_LIQ_UVR_2 8 AWG 600V 1 15 2,5591 0,2133 52 
L_CHLL_2 2 AWG 600V 1 10 0,6562 0,187 125 
L_CHLL_1 2 AWG 600V 1 20 0,6562 0,187 125 
L_COMP_GAS 4/0 AWG 600V 1 30 0,2067 0,167 255 
l_UVR 6 AWG 600V 1 50 1,6076 0,21 69 
L__SSAA_PLGAS 6 AWG 600V 1 50 1,6076 0,21 69 
L_COMP_2 8 AWG 600V 1 20 2,5591 0,2133 52 
L_COMP_1 8 AWG 600V 1 20 2,5591 0,2133 52 
L_M2 500 MCM 600V 3 10 0,0951 0,1575 425 
L_TBL_VJ 250 MCM 600V 1 2 0,1772 0,1706 280 















L_LMT_ME_H 2/0 XLPE 1 20 0,3162 0,1949 219 
L_M15_M6 500 MCM 600V 4 1 0,0951 0,1575 425 
Tabla   4.2. Parámetros de los conductores 
Transformadores [22]  
Los parámetros de los transformadores fueron tomados de la información de placa.  Para 
los transformadores que alimentan los equipos que se encuentran en el fondo del pozo 
(bombas electro sumergibles ESP) y su tensión secundaria tiene un rango amplio, se 













TR_M5 Yd1 520 0,48 4,10 4,28 
TR_M6 Yd1 520 0,48 4,10 4,01 
TR_M15 Yd1 520 0,48 4,10 4,97 
TR_P-106C Yd1 1000 0,48 4,21 5,18 
TR_P-106D Yd1 1000 0,48 4,21 5,08 
TR_SSAA Dyn1 150 0,48 0,21 5,03 
TR_MC9 Yd1 815 0,48 1,00 4,50 
TR_LMT_MC2 Dyn5 3500 0,48 13,20 5,72 
TR_MC4 Yd1 520 0,48 1,00 5,04 
TR_LMT_M3 Dyn5 2000 13,2 0,49 5,66 
TR_MC3 Yd1 520 0,48 1,00 4,02 
TR_MC10 Yd1 520 0,48 1,00 4,20 
TR_MC12 Yd1 520 0,48 1,00 5,20 
TR_P-106E Yd1 1000 0,48 4,21 5,23 
TR_OF Dyn5 75 0,46 0,23 2,73 
TR_CHLL_2 Dyn5 150 0,48 0,23 3,83 
TR__SSAA_PLGAS Yy0 25 0,48 0,21 3,00 
TR_M2 YNd11 400 0,48 4,10 5,00 
TR_LMT_ME Dyn5 2000 13,2 0,49 5,42 
Tabla   4.3. Parámetros de transformadores 
Generadores [23]  
Los generadores fueron nombrados de acuerdo con su ubicación en la estación como se 
muestra en la figura 4.2.  
 
Figura   4.2 Distribución de generadores en campo Maracas 
La información de potencia y tensión nominal fue extraída de la placa de cada generador. 
La información concerniente a las reactancias de los generadores es asumida según 
valores típicos de generadores similares ya que no se contaba con esta información 
























G2 1,875 0,48 270 20 15 18 4 direct 
G3 1,875 0,48 270 20 15 18 4 direct 
G1 1,875 0,48 270 20 15 18 4 direct 
G5 0,813 0,48 270 20 15 18 4 direct 
G8 1,500 0,48 270 20 15 18 4 direct 
G6 1,313 0,48 270 20 15 18 4 direct 
G4 1,531 0,48 270 20 15 18 4 direct 
G7 1,313 0,48 270 20 15 18 4 direct 
G9 1,313 0,48 270 20 15 18 4 direct 
G10 1,313 0,48 270 20 15 18 4 direct 
Tabla   4.4. Parámetros de los generadores 
Motores [24]  
Se tomó la información de placa de los motores para su modelamiento, sin embargo para 
las bombas electrosumergibles (ESP) que están en el fondo de pozo, se modelan como 
carga equivalente tanto en el diagrama general como en el de flujo armónico. En la Tabla 
4.5 se muestran los parámetros de los motores. 
 









M_P-106A 700 0,46 758 0,9098 VARIADOR 
M_P-106B 700 0,46 758 0,9098 VARIADOR 
M_P-102A 7 0,46 9 0,85 DIRECTO 
M_P-103B 2 0,44 2 0,85 DIRECTO 
M_P-103A 2 0,44 2 0,85 DIRECTO 
M_P-104B 2 0,44 2 0,85 DIRECTO 
M_P-104A 2 0,44 2 0,85 DIRECTO 
M_P-110A 2 0,44 2 0,85 DIRECTO 
M_P-104C 2 0,44 2 0,85 DIRECTO 
M_P-110B 2 0,44 2 0,85 DIRECTO 
M_P-108B 7 0,44 10 0,79 DIRECTO 
M_P-108A 7 0,44 10 0,79 DIRECTO 
M_P-131 5 0,44 6 0,85 DIRECTO 
M_P-130 5 0,44 6 0,85 DIRECTO 
M_P-114 5 0,44 6 0,85 DIRECTO 
M_P-101B 7 0,44 9 0,85 DIRECTO 
M_P-101A 7 0,44 9 0,85 DIRECTO 
M_P-109A 7 0,44 9 0,85 DIRECTO 
M_P-109B 7 0,44 9 0,85 DIRECTO 
M_P-109C 7 0,44 9 0,85 DIRECTO 
M_C102_A 30 0,44 38 0,82 DIRECTO 
M_P-109D 7 0,44 9 0,85 DIRECTO 
M_C102_B 30 0,44 38 0,82 DIRECTO 
M_P-111A 50 0,44 61 0,85 DIRECTO 
M_P-111B 50 0,44 61 0,85 DIRECTO 
M_P-111C 50 0,44 61 0,85 DIRECTO 
M_P-111D 50 0,44 61 0,85 DIRECTO 
M_P-105A 100 0,44 118 0,87 DIRECTO 
M_P-105B 100 0,44 118 0,87 DIRECTO 
M_P-105C 100 0,44 118 0,87 DIRECTO 
M_P-105D 100 0,44 118 0,87 DIRECTO 
M_P-105E 100 0,44 121 0,85 DIRECTO 
M_C102_C 25 0,44 30 0,85 DIRECTO 
M_P-106C 1.000 4,16 129 0,85 VARIADOR 
M_P-106D 1.000 4,16 129 0,85 VARIADOR 
 
 









M_P-106E 1.000 4,16 128 0,85 VARIADOR 
M_P-102B 7 0,46 9 0,85 DIRECTO 
M_P-102C 7 0,46 9 0,85 DIRECTO 
M_P-107A 30 0,46 34 0,9 DIRECTO 
M_P-107B 30 0,46 34 0,9 DIRECTO 
M_P-107C 30 0,46 34 0,9 DIRECTO 
M_VENT_1 12 0,46 15 0,85 DIRECTO 
M_VENT_2 12 0,46 15 0,85 DIRECTO 
M_BB_H_1 10 0,46 11 0,85 DIRECTO 
M_BB_H_2 10 0,46 11 0,85 DIRECTO 
M_BB_C_1 10 0,46 11 0,85 DIRECTO 
M_BB_C_2 10 0,46 11 0,85 DIRECTO 
M_LIQ_UVR_1 2 0,44 2 0,85 DIRECTO 
M_LIQ_UVR_2 2 0,44 2 0,85 DIRECTO 
M_COMP_GAS 250 0,46 283 0,87 VARIADOR 
M_UVR 100 0,46 110 0,9 VARIADOR 
M_COMP_1 30 0,44 38 0,82 DIRECTO 
M_COMP_2 30 0,44 38 0,82 DIRECTO 
M_COMPV_1 7 0,44 10 0,79 DIRECTO 
M_COMPV_2 15 0,44 19 0,85 DIRECTO 
Tabla   4.5. Parámetros de los motores 
4.2 Flujo de carga armónico [25] 
El comportamiento operativo de las redes a frecuencias superiores a 50/60 Hz se debe 
simular con el fin de analizar los armónicos en las redes eléctricas de potencia. Se requiere 
de los siguientes elementos: 
 Elementos de red: Cada elemento de red se representa por sus elementos del 
circuito equivalente, resistencias (R), inductancias (L) y capacitancias (C). Se asume 
un sistema trifásico balanceado, de modo que se pueda hacer uso de una 
representación monofásica de la red, en el sistema de secuencia positiva. 
 Fuentes de armónicos: Entre las fuentes con característica no lineal de 
corriente/voltaje se encuentran por ejemplo, los conversores y los hornos de arco. 
Como regla general, estos equipos se representan como fuentes de armónicos. Las 
corrientes armónicas con sus frecuencias, amplitudes y ángulos de fase dependen 
de la construcción y operación de estos equipos. 
Durante los cálculos armónicos, se efectúan los siguientes pasos para cada una de las 
frecuencias de interés:  
 Determinación de los elementos del circuito equivalente R (f), L(f) (dependientes de 
la frecuencia) y C.  
 Creación de la matriz admitancias de la red  
 Solución del sistema de ecuaciones lineales I(f)=Y(f) ∙ V(f)  
Dónde:  
 
I(f):  Vector de corrientes de nodo a la frecuencia f  
Y(f):  Matriz Y a la frecuencia f  




En adición se requiere conocer el comportamiento del sistema en los puntos donde existe 
riesgo de resonancia.  Para ello se lleva a cabo un análisis de respuesta en frecuencia 
mediante el cual se obtiene la curva de respuesta en frecuencia de los nodos de interés.  
Para el caso de estudio se tiene que el único elemento de la red con capacitancia 
apreciable es el cable de media tensión, cuyos datos de entrada para el modelamiento 
fueron suministrados por la compañia. 
 
Dicho análisis tiene en cuenta los armónicos de tensión presentes en el sistema, que 
eventualmente puedan excitar el circuito resonante conformado por el cable y el 
equivalente de red. 
 
A continuación desde la figura 4.3 hasta la figura 4.10 se muestran de manera gráfica, 








Figura   4.4. Diagrama modelado de la barra 2 o SWG 2 (Sistema 1) + THD 
 





Figura   4.6. Diagrama modelado del CCM1 (Sistema 1) 
 
Figura   4.7. Diagrama modelado del CC2 (Sistema 1) 
 





Figura   4.9. Diagrama modelado del sistema eléctrico de la planta de gas 
 
Figura   4.10. Diagrama modelado general sistema eléctrico Maracas 
4.3 Resultados  
Se calculó la distorsión armónica total en tensión y corriente máximas – THDv y THDi- de 
los nodos y fuentes armónicas respectivamente, usando como base la tensión y corriente 
obtenidas del flujo de carga.  Debido a que el sistema está compuesto por varias fuentes 
de corriente armónica, la suma de los armónicos se calculó de forma geométrica para ser 
comparable con los valores límites de referencia tomados de la norma IEEE 519. 
El flujo armónico se simuló para la condición en la cual todas las fuentes armónicas se 
encuentran en operación y de acuerdo con los datos obtenidos en las mediciones.  Debido 
 
 
a que existen bombas que son respaldo de otras y procesos intermitentes, la probabilidad 
que se dé esta condición es baja, pero se presenta para revisar la condición más crítica. 
En la Tabla 4.6 se muestra el resultado de la distorsión armónica total (THD) en tensión y 








CCM2 8,13 M6 34,56 
CCM1 17,22 M9 30,54 
COMP DE GAS 43,19 MC15 69,31 
M10 63,98 P-106A 26,60 
M12 68,21 P-106B 27,90 
M2 77,48 P-106C 28,55 
M3 33,95 P-106D 44,64 
M4 28,25 P-106E 27,56 
M5 94,95   
Tabla   4.6. Distorsión armónica total en corriente THDi 
 
 
Figura   4.11. Resultado del flujo de carga armónico + THD 
Se puede observar que la distorsión total en corriente en la tabla 4.6 causada por los 
variadores de frecuencia de las bombas de los pozos de producción (ESP) es bastante 
alta. La distorsión causada por las bombas de inyección es menor, alrededor del 28% con 
excepción de la bomba D que presenta un valor promedio de 45%. 
De acuerdo con las simulaciones, la alta distorsión armónica en corriente causada por las 






























































































































elevadas distorsiones en tensión.  Esto se debe a la baja impedancia del sistema entre la 
fuente armónica y los generadores y la robustez de éstos. 
El efecto de la distorsión en corriente de las fuentes armónicas en las locaciones Maracas 
Este y Maracas 3 en la señal de tensión en la barra principal del sistema, es 
aproximadamente igual al efecto de todas las cargas conectadas esta. 
 











Tabla   4.7. Distorsión armónica total en corriente THDv 
En los nodos de media tensión y en las barras 480 V de las locaciones Maracas 3 y 
Maracas Este, se podrían presentar valores de distorsión en tensión hasta del 23% bajo las 
condiciones de simulación.  Cabe recordar que la condición simulada se considera crítica 
debido a que se considera que todas las cargas operan simultáneamente, situación que es 
poco probable pero que para efectos de observar el comportamiento del sistema se 
considera adecuado. 
La norma IEEE 519 recomienda valores máximos de THD en tensión de 8% (tabla 4.8) 
para barras con tensión inferior a 1 kV, sin embargo los valores superiores a esta 
referencia no necesariamente ocasionan problemas operativos, puesto que depende de la 
sensibilidad de las cargas y generadores. 
 
Tabla   4.8. Límites recomendados de THD en tensión.  IEEE 519 2014 
4.4 Análisis de respuesta en frecuencia 
El análisis de respuesta en frecuencia se realizó en el nodo de inicio del tramo de cable de 
media tensión con el fin de establecer la frecuencia armónica a la que eventualmente 





Figura   4.12. Respuesta en frecuencia sin filtro 
 
El caso de simulación corresponde a la operación normal considerando todas las cargas 
conectadas como se mencionó anteriormente. 
Se observa una frecuencia de resonancia en el armónico 21,2 (1272 Hz), muy cercano al 
armónico 21 el cual efectivamente se encuentra en las tensiones del sistema.  La 
frecuencia de resonancia obtenida por simulación es muy sensible a las características del 
cable, especialmente de la longitud: una reducción de solo 5% en la estimación de la 
longitud total hace resonar el cable exactamente al armónico 21. 
Para mitigar dicho fenómeno, se propone incluir un filtro de armónicos de 5to armónico en 
la salida del transformador de 2 MVA de Maracas Este con las siguientes características 
generales: 
 Tensión de operación: 480 VLL 
 Inductancia:  0,1449 mH 
 Capacitancia: 2198 µF 
 Potencia reactiva: 200 kVAr 
 Factor de calidad: 30 
 Tipo de conexión:  Estrella con neutro sólidamente puesto a tierra 
 
La instalación de este equipo permitirá reducir los niveles de distorsión armónica en 
tensión de las barras de Maracas 3 y Maracas Este casi a la mitad.  La figura 4.13 muestra 
la respuesta en frecuencia del nodo de salida del cable cuando se ha instalado el filtro 
propuesto, registrándose un punto de resonancia en 1365 Hz- Armónico 22.75. 
 
 
Figura   4.13. Respuesta en frecuencia con filtro 
 
La figura 4.14 muestra el resultado del flujo de carga armónico después de la incorporación 
del filtro propuesto, haciendo evidente la mejora de los valores esperados de distorsión 




Figura   4.14. Resultados del flujo de carga armónico con filtro armónico + THD 
4.5 Conclusiones 
Se implementó un modelo del sistema eléctrico del campo Las Maracas en el software 
Neplan, funcional para estudios de cortocircuito, flujo de carga y flujo armónico. 
 
Con base en las simulaciones realizadas no se encuentra un riesgo alto que pueda 
evidenciar el daño de tarjetas electrónicas y otros sucesos en el CCM causados por la 
distorsión armónica en tensión a causa de la operación de los variadores. 
 
Los valores elevados de distorsión armónica total en corriente (THDi) causados por los 
variadores de los pozos en la estación Maracas 2 y bombas de inyección de agua, no 
afectan de forma importante la tensión en las barras principales, especialmente aquellas 
donde se encuentra conectada la generación. 
 
La distorsión armónica en las barras de 480V y 13.2 kV de Maracas 3 y Maracas Este, se 
encuentra superior al valor de referencia de THD de la norma IEEE-519. Esta condición es 
causada por la impedancia entre la fuente (Generadores) y dichos puntos.  Estos valores 
altos podrían causar problemas relacionados con pérdidas térmicas adicionales en 
conductores, transformadores y motores debidos al efecto piel y pérdidas en el núcleo, así 
como mal funcionamiento de ciertos equipos electrónicos, imprecisión en la medición de la 
energía, mala operación de protecciones cuando la distorsión es muy alta e interferencia 
































































































































Se recomienda instalar un filtro de 5to armónico en bornes del transformador de 2 MVA de 
Maracas Este con el fin de mejorar el nivel de armónicos de dicho subsistema; sin embargo 
se debe tener en cuenta que ante variaciones como aumento o disminución de 
generadores, aumento de motores grandes con arranque directo o cambio de capacidad 
de transformadores, el filtro no resulta una buena opción pues al cambiar estas 
condiciones, las frecuencias armónicas y de resonancia del sistema varían, dejando este 
filtro no apto para el fin recomendado. 
 
Se pueden instalar filtros armónicos en las entradas de los variadores con el fin de 
disminuir el nivel de armónicos, sin embargo hay que tener en cuenta que ante cambios 
severos en los equipos de fondo se debe recalculara el filtro para determinar si la 
capacidad de estos continua cumpliendo su función o no; adicional a estos la inversión 
económica es alta ya que no se está hablando de un solo filtro sino de uno por cada 
variador tanto de equipos de fondo en pozos como bombas de inyección de agua. 
 
Teniendo en cuenta que la empresa cuenta con generación propia y no esta 
interconectado a la red nacional de transmisión y/o distribución, puede tener un nivel de 
armónicos un poco superior a lo que establecen las normas ya que no va a haber 


































5 Estudio de coordinación de protecciones 
 
5.1 Introducción 
Un sistema de suministro, transporte y distribución de Energía Eléctrica debe cumplir con 
varios requisitos indispensables para prestar un servicio con niveles altos de calidad y 
seguridad, ya que cualquier sistema eléctrico siempre estará expuesto a fallas cuyas 
causas de origen múltiple, muchas veces impredecibles; por lo que es necesario 
proporcionarle a dichos sistemas los esquemas de protección debidamente calibrados con 
el fin de minimizar los efectos de las fallas, los tiempos de interrupción y mejorar la 
continuidad del servicio de las cargas necesarias en cualquier proceso industrial. 
Un sistema de protección bien diseñado y adecuadamente coordinado es vital para 
asegurar que el sistema eléctrico de potencia opere dentro de los requerimientos y 
parámetros de seguridad óptimos al brindarle seguridad a redes y protegiendo además el 
capital de la compañía ya que también se busca mantener la integridad del personal y 
equipos. 
Ante la ocurrencia de una falla o de una condición anormal, el sistema de protección debe 
ser capaz de detectar el problema inmediatamente y aislar la sección afectada, permitiendo 
así que el resto del sistema de potencia permanezca en servicio y limitar la posibilidad de 
daño a los otros equipos. La protección debe ser lo suficientemente sensible para que 
opere con rapidez aún bajo fallas incipientes. [26] 
 
5.2 Definiciones 
A continuación se relacionan algunas definiciones que serán necesarias conocer para la 
comprensión del documento. 
 
 Ik”: Corriente de cortocircuito simétrica inicial, valor efectivo (rms) de la corriente de 
cortocircuito simétrica de AC en el primer ciclo después de ocurrida la falla. Se 
emplea como base en el ajuste de las protecciones eléctricas, en la selección y 
evaluación de interruptores de baja tensión (< 1000 V), y en el cálculo de mallas a 
tierra. 
 
 Ib: Corriente de interrupción simétrica, valor rms de la componente simétrica AC en 
el instante de separación de los contactos de los interruptores (intervalo 
comprendido entre los 1.5 y los 8 ciclos después de ocurrida la falla). Es la corriente 
rms a comparar con la capacidad de interrupción rms simétrica de los interruptores 
superiores a 1000 V, por lo que se emplea principalmente en la selección y 
evaluación de estos. 
 
 Ip: Corriente de cortocircuito pico, valor cresta de la corriente en el primer ciclo, 
incluyendo la componente DC. Se utiliza para dimensionar interruptores en media y 
baja tensión y barrajes. 
 
 I(0): Corriente de secuencia cero, corriente inicial de cortocircuito en la componente 
simétrica cero del sistema. 
 
 Puesta a tierra: Indica el tipo de puesta a tierra del generador. 
 




 Xd: Reactancia sincrónica de eje directo en % con respecto a Sr y Vr (valor 
saturado). 
 
 Xd’: Reactancia transitoria saturada de eje directo en % con respecto a Sr y Vr. Este 
valor sólo se utiliza para cálculos de Cortocircuito de acuerdo a ANSI. 
 
 Xd’’: Reactancia subtransitoria saturada de eje directo en % con respecto a Sr y Vr. 
 
 X(2): Reactancia de secuencia negativa. 
 
 X(0): Reactancia de secuencia cero de la máquina sincrónica en % con respecto a 
Sr y Vr. 
 
5.3 Generalidades Campo Maracas 
El campo Maracas como se ha descrito en los capítulos 1, 2 y 3, se compone actualmente 
de un equipo de interrupción (Switchgear) principal a nivel de 0,48 kV seccionado en tres 
barras que se pueden interconectar a través de los enlaces de barras. La alimentación de 
este tablero (switchgear) se hace a través de ocho (8) Generadores que operan como 
alimentación principal del campo, es decir el campo opera en modo Isla. Al tablero de 
interrupción principal (SWG) se encuentran conectados 5 motores que alimentan unidades 
de bombeo a nivel de tensión 0.48 kV; además se cuenta con una salida a los pozos 
Maracas 3 y Maracas Este a través de un transformador de 3,5 MVA y 2 CCM a nivel de 
0,48 kV. Adelante se expondrá la topología a usar para la coordinación de protecciones. 
 
A continuación se explica el modelo eléctrico realizado en el software Neplan y los 
parámetros de los elementos que este contiene. 
 
5.4 Modelado del sistema eléctrico 
Como se ha mencionado, el modelo se ha realizado con base a la información recopilada 
en campo mediante placas de equipos y mediciones. Con el objetivo de facilitar la 
presentación de resultados, se organizó la red eléctrica en siete (7) diagramas como se 
presentaron en el capítulo 3 y corresponden: 
 
SWG1: Elementos conectados a la barra 1 del Switchgear principal (Figura 5.7). 
SWG2: Elementos conectados a la barra 2 del Switchgear principal (Figura 5.9). 
SWG3: Elementos conectados a la barra 3 del Switchgear principal (Figura 5.11). 
CCM-01: muestra las salidas a los motores asociados al CCM1, a 0,48 kV. (Figura 5.3). 
CCM-02: muestra las salidas a los motores asociados al CCM2, a 0,48 kV. (Figura 5.7). 
Maracas 3 y Maracas Este: muestra las salidas a los pozos de maracas tres y maracas 
este desde la alimentación de los transformadores de media tensión. (Figura 5.13). 
Planta de Gas: Muestra las cargas de la planta de gas en 0,48 kV, Ver Figura 5.5. 
 
Se continúan usando las tablas del capítulo 3 como los son los datos de conductores, 
motores, generadores, transformadores, etc. Adicional, se adoptaron las recomendaciones 
de la norma ANSI/IEEE C37.010 en cuanto a la relación X/R. [27] 
 
Para los transformadores, por lo general los valores de reactancia X y R se desconocen, 
pero teniendo el valor de la impedancia de cortocircuito (Zcc) y las bases del transformador 
se puede determinar R. Para lo anterior se emplea la gráfica característica de la relación 





Figura 5.1. Relación X/R transformadores 
En el casos de los motores, se asumieron valores típicos de la relación X/R según la 
gráfica característica de la Figura 2 que corresponde a la norma ANSI/IEEE C37.010. 
 
 
Figura 5.2. Relación X/R motores 
En el caso de los generadores, y por motivo de que la carga del campo Maracas ha venido 
decreciendo con respecto a la demandada en el mes de diciembre del 2014 y mencionada 
en el capítulo 1, los generadores 5 de 500kW, el 10 de 1200kVA y el Diésel de 1300kVA se 
asumen apagados por lo que no aportaran corriente al corto circuito. 
 
5.5 Estudio de corto circuito 
Con base en el sistema eléctrico realizado en Neplan, se desarrolló el estudio de 
cortocircuito bajo la norma IEC 60909. Se calcularon los niveles de cortocircuito trifásico (L-
L-L) y línea-tierra (L-T) en los barrajes del sistema Las Maracas. 
Los niveles de cortocircuito en las barras del sistema sirven como referencia para verificar 
el correcto dimensionamiento de los elementos de protección, transformadores de corriente 
y como base para el estudio de coordinación de protecciones.  
La topología usada para este estudio tiene en cuenta a todos los generadores conectados 
y como se mencionó atrás los generadores G5, G8 y G10 apagados. 
Para el estudio de cortocircuito trifásico se calcularon las corrientes pico (Ip), de 
interrupción (Ib) y la componente simétrica de la corriente de falla (Ik’’). Para el estudio del 
cortocircuito monofásico se presenta además la corriente 3I(0), correspondiente a tres 





5.6.1 CCM 1 
 
Figura 5.3. Niveles de corto circuito trifásico en CCM 1 
Ubicación de Falla 
Tensión nominal (kV) 
Niveles de falla trifásico IEC 
Ik" (kA) Ip (kA) Ib (kA) 
N_C102_A 0.48 6.169 8.9 6.046 
N_P-101A 0.48 23.007 33.366 22.945 
N_SSAA_H 0.48 44.347 80.019 43.047 
B_CCM-01 0.48 62.108 121.319 58.278 
B_SWG_1 0.48 93.789 206.12 82.534 
N_P-103B 0.48 10.998 15.865 10.987 
N_M_P-108A 0.48 11.03 15.911 10.989 
Tabla 5.1 Niveles de corto circuito trifásico en CCM 1 
 
Figura 5.4. Niveles de corto circuito monofásico en CCM 1 
Nombre de la barra Tensión 
nominal [kV] 
Niveles de falla línea-tierra IEC 


























































N_M_P-108B 0.48  9.112   13.144   9.112   9.112 
Tabla  5.2. Niveles de corto circuito monofásico en CCM 1 
5.6.2 Planta de gas 
 
Figura 5.5. Niveles de corto circuito trifásico en Planta de gas 
 
 
Ubicación de Falla 
Tensión 
nominal kV 
Niveles de falla trifásico IEC 
Ik" (kA) Ip (kA) Ib (kA) 
N_COMP_GAS 0.48 26.682 41.725 26.589 
N_PL_GAS 0.48 74.712 152.42 68.589 
N_VENT_1 0.48 7.7 11.108 7.65 
N_BB_C_2 0.48 7.689 11.091 7.652 
Tabla 5.3. Niveles de corto circuito trifásico en Planta de gas 
 











Niveles de falla línea-tierra IEC 
Ik" (kA) Ip (kA) Ib (kA) 3*I0 (kA) 
N_COMP_GAS 0.48 
11.743 18.364 11.743 
11.743 
N_PL_GAS 0.48 
59.683 121.759 59.683 
59.683 
N_VENT_1 0.48 
6.858 9.893 6.858 
6.858 
N_BB_C_2 0.48 
6.853 9.886 6.853 
6.853 
Tabla  5.4. Niveles de corto circuito monofásico en Planta de gas 
5.6.3 Switch Gear 1 
 
 
Figura 5.7. Niveles de corto circuito trifásico en Switch gear 1 




Niveles de falla trifásico IEC 
Ik" (kA) Ip (kA) Ib (kA) 
N_P-106A 0.48 39.728 72.816 38.975 
N_CCM_V 0.48 25.125 44.353 24.939 
N_P-106B 0.48 42.216 77.905 41.272 
N_TR_M15_L 0.48 27.961 49.704 27.803 
B_CCM-01 0.48 62.108 121.319 58.278 
B_SWG_2 0.48 93.397 205.363 82.362 
B_SWG_1 0.48 93.789 206.12 82.534 
N_PL_GAS 0.48 74.712 152.42 68.589 
B_CCM-02 0.48 81.115 169.005 73.257 
N_G3 0.48 67.38 137.871 62.668 
N_G1 0.48 64.539 131.424 60.287 
N_G2 0.48 64.532 131.41 60.281 
N_TR_M5_L 0.48 27.69 49.19 27.541 
N_TR_M6_L 0.48 29.182 52.034 28.984 




Figura 5.8. Niveles de corto circuito monofásico en Switch gear 1 
 
Nombre de la barra  
Tensión nominal 
[kV] 
Nieles de falla línea-tierra IEC 
Ik" (kA) Ip (kA) Ib (kA) 3*I0 (kA) 
N_P-106A 0.48 20.369 37.333 20.369 20.369 
N_CCM_V 0.48 19.992 35.293 19.992 19.992 
N_P-106B 0.48 22.205 40.977 22.205 22.205 
N_TR_M15_L 0.48 12.816 22.782 12.816 12.816 
B_CCM-01 0.48 40.407 78.929 40.407 40.407 
B_SWG_2 0.48 102.464 225.299 102.464 102.464 
B_SWG_1 0.48 101.009 221.988 101.009 101.009 
N_PL_GAS 0.48 58.696 119.745 58.696 58.696 
B_CCM-02 0.48 69.236 144.255 69.236 69.236 
N_G3 0.48 66.652 136.381 66.652 66.652 
N_G1 0.48 64.242 130.82 64.242 64.242 
N_G2 0.48 64.227 130.789 64.227 64.227 
N_TR_M5_L 0.48 12.661 22.492 12.661 12.661 
N_TR_M6_L 0.48 13.523 24.113 13.523 13.523 
Tabla  5.6. Niveles de corto circuito monofásico en Switch gear 1 
 
 
5.6.4 Switch Gear 2 
 
 
Figura 5.9. Niveles de corto circuito trifásico en Switch gear 2 
 
 
Ubicación de Falla 
Tensión 
nominal kV 
Niveles de falla trifásico IEC 
Ik" (kA) ip (kA) Ib (kA) 
N_G6 0.48 86.628 185.879 77.636 
N_TR_LMT_M2_L 0.48 85.999 183.513 77.198 
N_G9 0.48 60.98 122.178 57.435 
N_P-106B 0.48 42.216 77.905 41.272 
B_SWG_2 0.48 93.397 205.363 82.362 
N_SWG_3 0.48 82.854 178.439 74.882 
N_TR_P-106E_L 0.48 63.859 125.882 60.167 




Figura 5.10. Niveles de corto circuito monofásico en Switch gear 2 
 
Nombre de la barra Tensión 
nominal kV 
Niveles de falla línea-tierra IEC 
Ik" (kA) ip (kA) Ib (kA) 3*I0 (kA) 
N_G6 0.48 86.458 185.515 86.458 86.458 
N_TR_LMT_M2_L 0.48 83.547 178.281 83.547 83.547 
N_G9 0.48 56.605 113.413 56.605 56.605 
N_P-106B 0.48 22.205 40.977 22.205 22.205 
B_SWG_2 0.48 102.464 225.299 102.464 102.464 
N_SWG_3 0.48 90.277 194.427 90.277 90.277 
N_TR_P-106E_L 0.48 55.606 109.614 55.606 55.606 
Tabla  5.8. Niveles de corto circuito monofásico en Switch gear 2 
 
 
5.6.5 Switch Gear 3 
 
Figura 5.11. Niveles de corto circuito trifásico en Switch gear 3 
Ubicación de Falla Tensión 
nominal kV 
Niveles de falla trifásico IEC 
Ik" (kA) ip ( kA) Ib (kA) 
B_SWG_2 0.48 93.397 205.363 82.362 
N_SWG_3 0.48 82.854 178.439 74.882 
N_TR_P- 106C_L 0.48 56.243 109.508 53.744 
N_TR_P- 106D_L 0.48 58.637 115.108 55.783 
N_G4 0.48 69.737 144.393 64.675 
N_G7 0.48 68.99 142.237 64.106 
Tabla  5.9. Niveles de corto circuito trifásico en Switch gear 3 
 







Ubicación de Falla Tensión 
nominal kV 
Niveles de falla trifásico IEC 
Ik" (kA) ip ( kA) Ib (kA) 
B_SWG_2 0.48 101.047 222.184 101.047 
N_SWG_3 0.48 83.971 180.846 83.971 
N_TR_P-106C_L 0.48 37.119 72.273 37.119 
N_TR_P-106D_L 0.48 40.051 78.621 40.051 
N_G4 0.48 67.197 139.133 67.197 
N_G7 0.48 64.615 133.215 64.615 
Tabla  5.10. Niveles de corto circuito monofásico en Switch gear 3 
 
5.6.6 Maracas 3 y Maracas Este 
 
 
Figura 5.13. Niveles de corto circuito trifásico en Maracas 3 y Este 
 
 




Niveles de falla trifásico IEC 
Ik" (kA) Ip (kA) Ib (kA) 
N_LMT_ME 13.2 1.228 2.491 1.21 
N_MCE 0.48 18.385 39.689 18.385 
N_MC3 0.48 18.182 40.039 18.182 
N_TR_LMT_ME_H 13.2 1.227 2.488 1.209 
N_MC12_H 0.48 17.882 38.086 17.882 
N_MC10_H 0.48 17.882 38.086 17.882 
N_LMT_M2 13.2 1.379 3.18 1.348 
N_LMT_M3 13.2 1.277 2.687 1.255 
N_MC9_H 0.48 17.366 37.346 17.366 
N_MC4_H 0.48 16.931 35.967 16.931 
N_TR_LMT_M3_H 13.2 1.276 2.681 1.253 
N_MC3_H 0.48 15.955 33.018 15.955 




Figura 5.14. Niveles de corto circuito monofásico en Maracas 3 y Este 




Niveles de falla línea-tierra IEC 
Ik" (kA) Ip(kA) Ib (kA) 3*I0 (kA) 
N_LMT_ME 13.2 1.227 2.489 1.227 1.227 
N_MCE 0.48 21.829 47.124 21.829 21.829 
N_MC3 0.48 20.975 46.19 20.975 20.975 
N_TR_LMT_ME_H 13.2 1.225 2.483 1.225 1.225 
N_MC12_H 0.48 20.244 43.115 20.244 20.244 
N_MC10_H 0.48 20.244 43.115 20.244 20.244 
N_LMT_M2 13.2 1.629 3.754 1.629 1.629 
N_LMT_M3 13.2 1.347 2.834 1.347 1.347 
N_MC9_H 0.48 18.545 39.881 18.545 18.545 
N_MC4_H 0.48 17.346 36.849 17.346 17.346 
N_TR_LMT_M3_H 13.2 1.343 2.823 1.343 1.343 
N_MC3_H 0.48 14.919 30.874 14.919 14.919 
Tabla  5.12. Niveles de corto circuito trifásico en Maracas 3 y Este 
5.7 Coordinación de protecciones 
La coordinación de protecciones se realiza teniendo en cuenta las curvas de disparo de 
sobrecorriente o sobrecarga de los dispositivos de protección (relés e interruptores) 
vinculados al sistema eléctrico del Campo Maracas.  
Las curvas empleadas para la coordinación de protecciones se tomaron de la norma IEC 
255-3(BS142), a continuación se presenta la fórmula para el cálculo de IDMT (Inverse 






i=Valor de la corriente de falla  
t=Tiempo de disparo para la corriente i  
ipickup=Ajuste de corriente de pickup actual 
tdelay=Multiplicador de Tiempo (dial) 
tb=Tiempo base (generalmente 1) 
 
CURVA B C 
Normal Inverse 0,14 0,02 
Very Inverse 13,5 1 
Extremely inverse 80 2 
Long Inverse 120 1 
Residual dependent 0,05 0,04 
 
5.8 Protección de sobrecorriente 
La protección de sobrecorriente tiene básicamente una unidad temporizada y una unidad 
instantánea, cuyos criterios de ajuste se describen a continuación: 
 
5.8.1 Unidades Temporizadas 
Para su ajuste se considera que ante una falla la operación debe ser rápida y selectiva. 
Los relés de sobrecorriente temporizados se ajustan con la selección de dos valores 
Pickup (tap) y Dial. El pickup es un valor fijo de corriente, el cual determina el arranque del 
relé; mientras el dial de tiempo determina una temporización intencional en la operación del 
relé permitiendo garantizar la selectividad de los dispositivos de protección; en este estudio 
se tomaron márgenes de coordinación entre 0.2 y 0.3 segundos dependiendo de cada 
caso, con el objetivo de garantizar la selectividad al considerar tiempo de apertura de 
interruptores y márgenes de seguridad por desviaciones (tolerancias de los equipos). 
 
 Protección para transformadores: 
 
(𝑓𝑎𝑠𝑒)=1,25 𝑥 𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 
𝑃𝑖𝑐𝑘𝑢𝑝(𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎): 
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 1 𝑀𝑉𝐴=0,30 𝑥 𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 1 𝑦 3 𝑀𝑉𝐴=0,20 𝑥 𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 3 𝑀𝑉𝐴=0,15 𝑥 𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 
  
 Protección para líneas: 
 
(𝑓𝑎𝑠𝑒)=1,25 𝑥 𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 
 Protección para motores: 
 
(𝑆.𝐹=1)→(𝑓𝑎𝑠𝑒)=1,15 𝑥 𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 
(𝑆.𝐹=1,15)→(𝑓𝑎𝑠𝑒)=1,25 𝑥 𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 
(𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎)=0,10 𝑥 𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 
 
 Protección de variador de velocidad  
 




5.8.2 Unidades Instantáneas 
Estas unidades reducen el tiempo de operación de los relés ante fallas severas y evitan la 
perdida de selectividad en un sistema de protección constituido por relés de características 
diferentes. Para su ajuste se considera su ubicación y las características del elemento a 
proteger, teniendo en cuenta la corriente de cortocircuito inicial simétrica (Ik”).  
Se considera la corriente de cortocircuito en el lado de baja del transformador referido al 
lado de alta multiplicado por un factor (Relación de Transformación). 
 
𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡á(𝑓𝑎𝑠𝑒)=1,5 𝑥 𝐼𝑘′′ 𝑥 𝑅𝑇 
(𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎)=0,3 𝑥 𝐼inrush 
 
 Protección de Motor  
 
𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡á(𝑓𝑎𝑠𝑒)=11 𝑥 𝐼𝑛 
 
 Protección de variador  
 
𝑃𝑖𝑐𝑘 (𝑓𝑎𝑠𝑒)=5𝑥𝐼m𝑎𝑥 𝑆𝑦𝑛𝑐 
 
5.9 Topología de operación 
La topología de cálculo de corrientes de cortocircuito tanto trifásica como monofásica para 
los ajustes de las protecciones es la siguiente: 
 
 Campo Maracas operando en modo isla y alimentado por sus propios Generadores. 
 Los tres barrajes del Switchgear principal se encuentran interconectados mediante 
los enlaces de barras con el fin de obtener un nivel de cortocircuito conservativo. 
 Los generadores 8 y 10 se dejan apagados de modo que los interruptores de 
enlaces de barras operan para la unión de los SWG y no para la conexión de los 
Generadores. 
 El Generador 5 permanece apagado. 
 Con el fin de obtener resultados conservativos se analizó con todos los motores 
energizados. 
 
5.10 Análisis de resultados 
El estudio de coordinación de protecciones se realizó para la topología expuesta en el 
presente capítulo. A continuación se presentan los ajustes propuestos para los elementos 
de protección de fase y tierra, siguiendo el orden presentado a continuación:  
 
5.11 Pozos  
Del Switchgear 2 de Campo Maracas sale una conexión a los pozos a través de un 
transformador de 3,5 MVA que alimenta un circuito de 2 km, del cual se deriva la salida 
hacia Maracas 3 y Maracas Este, cada uno de estos campos alimentados por un 
transformador de 2 MVA que reduce la tensión de 13,2 kV a 0,48 kV. 
 
Maracas 3  
 
El Campo Maracas 3 se encuentra alimentado por un transformador de 2 MVA y consta de 
un barraje a 0,48 kV en el cual se conectan tres (3) variadores de Velocidad que alimentan 
los equipos de fondo para los pozos de esta estación. Este barraje dispone de una 
protección principal que es ajustada con respecto al interruptor que protege el variador de 
Velocidad de mayor potencia, los variadores de velocidad de los 3 pozos tienen la misma 
 
 
potencia, sin embargo el interruptor asociado al “Maracas 3” es el de mayor corriente de 
interrupción nominal, por lo tanto se coordinará con respecto a este. Los valores de 
corrientes consignados a continuación fueron obtenidos de las bitácoras de operación del 
mencionado variador. 
 
Variador de Velocidad Maracas 3 
 
Potencia:   519 kVA 
Corriente máxima Run (entrada 0,48 kV): 665 A  
Corriente máxima Sync (entrada 0,48kV): 900 A 
 
El Variador de velocidad de “Maracas 3” se encuentra protegido por el interruptor 
“I_MC3” que corresponde a un EATON NZM4 con unidad de disparo “NZMH4- 
AE1600” de corriente nominal 1600 A. A continuación se presenta el cálculo de los ajustes 
para este dispositivo, el ajuste estará orientado a la protección del Variador puesto que se 
considera que con dicho variador no habrá inconvenientes en el arranque del motor 
asociado y por tanto no se tendrá en cuenta su curva de arranque. 
 
Ajuste de fase sobrecarga (It) 
Pick Up: 1,1 x I max run= 1,1 x 665 A = 731.5 A 
 
Ajuste de Fase sobrecorriente Instantaneous (Ii): 
Pick Up: 5 x I max Sync= 5 x 900 A = 4500 A 
 
I_MC3 
Térmico It 0,5 
Instantaneo Ii 3 
 
A continuación se presenta el diagrama de selectividad ante una falla trifásica franca en los 
bornes de llegada del variador de velocidad “Maracas 3” conectado al barraje de 0,48 kV 
de Maracas 3. Como se aprecia en la figura ante la falla estudiada el interruptor aísla el 
circuito en 20 ms. Además se presenta la característica térmica del transformador 
conectado aguas abajo del variador de velocidad (transformador TR_MC3 de 520 kVA) y 
se aprecia como el curva de protección se encuentra por debajo de la curva del 
transformador garantizando así su correcta protección, del mismo modo se coloca el 
instantáneo a la derecha de la corriente de energización del  Transformador  (inrush)  
concluyendo  que  se  permitirá  su energización. Adicionalmente se observa que la 





Maracas 4  
Variador de Velocidad Maracas 4 
Potencia:   519 kVA 
Corriente máxima Run (entrada 0,48 kV): 665 A  
Corriente máxima Sync (entrada 0,48kV): 900 A 
 
El Variador de velocidad de “Maracas 4” se encuentra protegido por el interruptor 
“INT_MAR4” que corresponde a un EATON NZM4 con unidad de disparo “NZMH4-
AE1250”, con corriente nominal de 1250 A. A continuación se presenta el cálculo de los 
ajustes para este dispositivo, el ajuste estará orientado a la protección del Variador puesto 
que se considera que con dicho variador no habrá inconvenientes en el arranque del motor 
asociado y por tanto no se tendrá en cuenta su curva de arranque. 
 
Ajuste de fase sobrecarga (It) 
Pick Up: 1,1 x I max run= 1,1 x 665 A = 731.5 A 
 
Ajuste de Fase sobrecorriente Instantaneous (Ii): 
Pick Up: 5 x I max Sync= 5 x 900 A = 4500 A 
 
I_MC4 
Térmico It 0,6 
Instantaneo Ii 4 
 
A continuación se presenta el diagrama de selectividad ante una falla trifásica franca en los 
bornes de llegada del variador de velocidad “Maracas 4” conectado al barraje de 0,48 kV 
de Maracas 3. Como se aprecia en la figura ante la falla estudiada el interruptor aísla el 
 
 
circuito en 20 ms. Además se presenta la característica térmica del transformador 
conectado aguas abajo del Variador de velocidad (transformador TR_MC4 de 520 kVA) y 
se aprecia como el curva de protección se encuentra por debajo de la curva del 
transformador garantizando así su correcta protección, del mismo modo se coloca el 
instantáneo a la derecha de la corriente de energización del Transformador (inrush) 
concluyendo que se permitirá su energización. Adicionalmente se puede ver que la 
corriente de cortocircuito del nodo tiene un valor de 16.93 kA. 
 
Puesto que el variador de velocidad de maracas 9 tiene las mismas características que el 
del maracas 4 y tienen el mismo interruptor y unidad de disparo, los ajustes recomendados 
para maracas 4 también aplican para el interruptor de maracas 9. 
 
A continuación se presenta el cálculo de los ajustes del interruptor principal del barraje de 
Maracas 3 para el cálculo de estos se tiene en cuenta tanto la capacidad instalada en el 
CCM como la corriente nominal del transformador de 2 MVA que alimenta barraje. 
 
Transformador Maracas 3 (TR_LMT_M3) 
Potencia: 2000 kVA 
Corriente máxima (primario 13,2 kV): 87.5 A 
Corriente máxima (secundario 0,492 kV): 2347 A 
 
El transformador “TR_LMT_M3” de 2000 kVA se encuentra protegido en la entrada (13,8 
kV) por el relé “REL_M3” que corresponde a un EATON EDR 5000, y en el secundario por 
interruptor “INT_MAR_3” un EATON MAGNUM con unidad de disparo “Digitrip 520i” con 
corriente nominal de 2500 A. A continuación se presenta el cálculo de los ajustes para 
estos dispositivos, el ajuste de secundario estará orientado a la protección del 
transformador puesto que cada uno de los alimentadores del CCM tiene en su llegada 





Ajuste de fase sobrecarga Long Time (L) 
Pick Up: 1,25 x I TR_LMT_M3 = 1,25 x 2347 A = 2 934 A 
 
Ajuste de Fase sobrecorriente Short Time (S): 
Pick Up: 6 x I TR_LMT_M3 = 6 x 2347 A = 14 082 A 
 
Ajuste de Fase sobrecorriente Instantaneous (I): 
Pick Up: 2 x I short time= 2 x Short time A = 21000 A 
 
INT_MAR_3 (2.5 kA) 
(Long time) seting 1 
Delay Long Time 4 
(Short Time) seting 6 
Delay short Time 200 ms (I2t off) 
Ii (instantaneous) 8 
 
A continuación se presenta el diagrama de selectividad ante una falla trifásica franca en los 
bornes de llegada del variador de velocidad “Maracas 3” conectado al barraje de 0,48 kV 
de Maracas 3. Como se aprecia en la siguiente figura existe un decalaje adecuado entre 
curvas garantizando su correcta selectividad y la característica de protección del interruptor 
se encuentra completamente por debajo de la característica térmica del transformador. La 




Enseguida se presenta los resultados de la coordinación de protecciones sobre el 
diagrama unifilar de Maracas 3, en este se observa como el interruptor del alimentador 
“IMC3” actúa en 20 ms y el interruptor principal del barraje en 190 ms de modo que existe 
un decalaje adecuado. 
 
 
A continuación se presenta el cálculo de los ajustes para la unidad de tierra del interruptor 
instalado en la salida de baja tensión del trasformador “TR_LMT_M3”: 
 
Ajuste de Tierra (51N) 
Pick Up: 0,2 x I TR_LMT_M3= 0,2 x 2347 A = 469.4 A 
 
INT_MAR_3 (2.5kVA) 




Time Multiplier  
 






Como se aprecia en la figura existe una adecuada selectividad entre la protección del 
variador y la protección de tierra del interruptor principal de Maracas 3, para estos casos se 
verificó la selectividad entre la unidad de fase del variador y la unidad de tierra del CCM 
puesto que el interruptor del variador no tiene unidad de tierra, la corriente de cortocircuito 
en esta falla es del orden de los 14 kA. 
 
Relé “REL_M3” (CT: 600/5) 
 
Para el cálculo de la función de sobrecarga se tuvo en cuenta tanto la corriente nominal del 
equipo como la relación de transformación del CT asociado al relé. Se ajustó con el menor 
valor entre la corriente nominal del CT y el 125 % de la corriente nominal del TR_LMT_M3. 
 
Ajuste de Fase Inverse Time Protection  (51) 
Pick Up: 1,25 x I TR_LMT_M3 = 1,25 x 87.5 A = 109.4 A 
 
 
Ajuste de Fase Instantaneous Protection (50) 
Pick Up: 1,5 x I Falla secundario = 1,5 x 742 A = 1113 A 
 
REL_MAR_3 
Setting (I>)  
 
108 A (0,18) 
Time Multiplier  
 
1,6 
Inst 1116 A 
Delay Inst 0,02 s 
 
A continuación se presenta la gráfica de selectividad ante una falla trifásica franca en el 
barraje del campo Maracas 3, como se aprecia en esta tanto la protección de baja tensión 
como la de alta tensión se encuentran completamente por debajo de la característica 
térmica del transformador garantizando así su protección. Para el valor de la corriente de 
cortocircuito se da un decalaje de más de 1 s entre curvas de modo que al presentarse una 





Ajuste de Tierra (51N) 
Pick Up: 0,2 x I TR_F9 = 0,2 x 87.5 A = 17.5 A 
 
REL_MAR_3 
Pick up current value (I0>)  
 
16,6 A (0,04) 
Curve IEC Normal Inverse 






Maracas Este  
El Campo Maracas Este se encuentra alimentado por un transformador de 2 MVA y consta 
de un barraje a 0,48 kV en el cual se conectan dos (2) variadores de Velocidad que 
alimentan los equipos de fondo para los pozos de esta estación. Este barraje dispone de 
una protección principal que es ajustada con respecto al interruptor que protege el variador 
de Velocidad de mayor potencia, los variadores de velocidad de los 2 pozos tienen la 
misma potencia, por lo tanto el ajuste recomendado en el interruptor de Maracas 10 
también aplica para el interruptor de Maracas 12. 
 
Variador de Velocidad “Maracas 10” 
Potencia: 519 kVA 
Corriente máxima Run (entrada 0,48 kV): 665 A  
Corriente máxima Sync (entrada 0,48 kV): 900 A 
 
El Variador de velocidad de “Maracas 10” se encuentra protegido por el interruptor 
“I_MC12” que corresponde a un EATON NZM4 con unidad de disparo “NZMH4- 
AE1250” con corriente nominal de 1250 A. A continuación se presenta el cálculo de los 
ajustes para este dispositivo, el ajuste estará orientado a la protección del Variador 
puesto que se considera que con dicho variador no habrá inconvenientes en el arranque 
del motor asociado y por tanto no se tendrá en cuenta su curva de arranque. 
 
Ajuste de fase sobrecarga (It) 
Pick Up: 1,1 x I max run= 1,1 x 665 A = 731.5 A 
 
Ajuste de Fase sobrecorriente Instantaneous (Ii): 





Térmico It 0,6 
Instantaneo Ii 4 
 
A continuación se presenta el diagrama de selectividad ante una falla trifásica franca en los 
bornes de llegada del variador de velocidad “Maracas 10” conectado al barraje de 0,48 kV 
de Maracas este. Como se aprecia en la figura ante la falla estudiada  el  interruptor  aísla  
el  circuito  en 20 ms.  Además  se  presenta  la característica térmica del transformador 
conectado aguas abajo del Variador de velocidad y se aprecia como el curva de protección 
se encuentra por debajo de la curva del transformador garantizando así su correcta 
protección, del mismo modo se coloca el instantáneo a la derecha de la corriente de 
energización del Transformador (inrush) concluyendo que se permitirá su energización. El 




A continuación se presenta el cálculo de los ajustes del interruptor principal del barraje de 
Maracas Este para el cálculo de estos se tiene en cuenta tanto la capacidad instalada en el 
barraje como la corriente nominal del transformador de 2 MVA que alimenta barraje. 
 
5.12 Línea de media tensión  
 
Transformador línea de media tensión Maracas Este (TR_LMT_ME) 
 
Potencia: 2000 kVA 
Corriente máxima (primario 13,2 kV): 87.5 A  




El transformador  “TR_LMT_ME” de 2000 kVA se encuentra protegido en la entrada (13,2 
kV) por el relé “REL_ME” que corresponde a un EATON EDR 5000, y en el secundario 
por interruptor “INT_MAR_ME” EATON MAGNUM con unidad de disparo “Digitrip 520”, 
teniendo una capacidad nominal de 2500 A.  
A continuación se presenta el cálculo de los ajustes para estos dispositivos, el ajuste de 
secundario estará orientado a la protección del transformador puesto que cada uno de 
los alimentadores del CCM tiene en su llegada protección contra sobrecorrientes en 
cada circuito. 
 Ajuste de fase sobrecarga Long Time (L) 
Pick Up: 1,25 x I TR_LMT_M3 = 1,25 x 2347 A = 2934 A 
 
Ajuste de Fase sobrecorriente Short Time (S): 
Pick Up: 6 x I TR_LMT_M3 = 6 x 2347 A = 14082 A 
 
Ajuste de Fase sobrecorriente Instantaneous (I): 
Pick Up: 2 x I short time= 2 x Short time A = 21000 A 
 
INT_MAR_3 (2.5 kA) 
(Long time) seting 1 
Delay Long Time 4 
(Short Time) seting 6 
Delay short Time 200 ms (I2t off) 




El siguiente diagrama presenta el decalaje que existe entre las protecciones de Maracas 
Este. En dicho diagrama es posible ver cómo la protección del variador actúa en 20 ms 
mientras que la protección del lado de baja del transformador asociado a este variador 
actúa en 190 ms. 
 
 
La unidad de disparo asociada al interruptor “INT_MAR_ME” no tiene función de protección 
contra  fallas  a  tierra  por  lo  tanto  no  se  calculan  sus  ajustes,  se recomienda el 
cambio de esta unidad de disparo con el fin de detectar las fallas monofásicas que 





Para el cálculo de la función de sobrecarga se tuvo en cuenta tanto la corriente nominal del 
equipo como la relación de transformación del CT asociado al relé. Se ajustó con el menor 
valor entre la corriente nominal del CT y el 125 % de la corriente nominal del TR_LMT_MT. 
 
Ajuste de Fase Inverse Time Protection  (51) 
Pick Up: 1,25 x I TR_LMT_M3 = 1,25 x 87.5 A = 109.4 A 
 
Ajuste de Fase Instantaneous Protection (50) 
Pick Up: 1,5 x I Falla secundario = 1,5 x 739 A = 1109 A 
 
REL_MAR_E 
Setting (I>)  
 
110 A (0,18) 
Time Multiplier  
 
1,6 
Inst 1116 A 
Delay Inst 0,02 s 
 
A continuación se presenta la gráfica de selectividad ante una falla trifásica franca en el 
barraje del campo Maracas Este, como se aprecia en esta tanto la protección de baja 
tensión como la de alta tensión se encuentran completamente por debajo de la 
característica térmica del transformador garantizando así su protección. Para el valor de la 
corriente de cortocircuito se da un decalaje de más de 1 s entre curvas de modo que al 
presentarse una falla en el secundario la protección que actuará será el interruptor 







Ajuste de Tierra (51N) 
Pick Up: 0,2 x I TR_F9 = 0,2 x 87.5 A = 17.5 A 
 
REL_MAR_3 
Pick up current value (I0>)  
 
16,6 A (0,04) 
Curve IEC Normal Inverse 






A Continuación se realiza el cálculo de los ajustes de protección del Relé EATON EDR 
5000 ubicado en la salida de alta tensión del transformador “TR_LMT_MC2” de 3,5 MVA, 
este se encuentra en el Switchgear 2. 
 
Transformador línea de media tensión Maracas 2 (TR_LMT_MC2) 
 
Potencia: 3500 kVA 
Corriente máxima (primario 0,48 kV): 4210 A  
Corriente máxima (secundario 13,2 kV): 153.1 A 
 
El transformador “TR_LMT_MC2” de 3500 kVA se encuentra protegido en alta tensión 
(13,2 kV) por el relé “REL_MT_M2” que corresponde a un EATON EDR 5000, y en baja 
tensión por el interruptor “I_QLMT” un EATON MAGNUM con unidad de disparo 
“Digitrip 520i” con corriente nominal de 5000 A. 
A continuación se presenta el cálculo de los ajustes para estos dispositivos, el ajuste de 
secundario estará orientado a la protección del transformador puesto que cada uno de 
los alimentadores (maracas 3 y maracas Este) tiene en su llegada protección contra 





Para el cálculo de la función de sobrecarga se tuvo en cuenta tanto la corriente 
nominal del equipo como la relación de transformación del CT asociado al relé. Se ajustó 




Ajuste de Fase Inverse Time Protection  (51) 
Pick Up: 1,25 x I TR_LMT_ME = 1,25 x 153.1 A = 191.4 A 
 
Ajuste de Fase Instantaneous Protection (50) 
Pick Up: 1,1 x I ajuste aguas abajo = 1,1 x 1109 A =  1220 A 
 
REL_MT_M2 
Setting (I>)  
 
191,4 A (0,32) 
Time Multiplier  
 
1,6 
Inst 1220 A 
Delay Inst 0,02 s 
 
A continuación se presenta la gráfica de selectividad ante una falla trifásica franca en los 
bornes de alta tensión del transformador de Maracas 3. Para el valor de la corriente de 
cortocircuito se da un decalaje de cerca de 200 ms entre curvas de modo que al 
presentarse una falla en el punto analizado la protección que actuará será el relé del 
transformador de Maracas 3 
 
 
Ajuste de Tierra (51N) 
Pick Up: 0,2 x I TR_F9 = 0,2 x 153,1 A = 23 A 
 
REL_MT_M2 
Pick up current value (I0>)  
 
24 A (0,04) 









Ajuste de fase sobrecarga Long Time (L): 
Pick Up: 1,25 x I TR_LMT_MC2 = 1,25 x 4210 A = 5262 A 
 
Ajuste de Fase sobrecorriente Short Time (S): 
Pick Up: I Short Time = 40000 A 
 
Ajuste de Fase sobrecorriente Instantaneous (I): 
Pick Up: 1,5 x I Falla secundario= 1.5 x 41.455 A = 62183 A 
 
I_QLMT 
(Long time) seting 1 
Delay Long Time 5 
(Short Time) seting 8 
Delay short Time 500 ms (I2t on) 
Ii (instantaneous) 14 
 
 
A continuación se presenta el diagrama de selectividad ante una falla trifásica franca en la 
línea de media tensión que sale del transformador de 3,5 MVA. Como se aprecia en la 
figura existe un decalaje adecuado entre curvas garantizando su correcta selectividad y 
 
 
la característica de protección del interruptor se encuentra completamente por debajo de 




A continuación se presenta el cálculo de los ajustes para la unidad de tierra del 
interruptor instalado en la salida de baja tensión del trasformador “TR_LMT_MC2”: 
 
Ajuste de Tierra (51N) 
Pick Up: 0,15 x I TR_LMT_MC2 = 0,15 x 4210 A = 631,5 A 
 
I_QLMT 
Pick up current value (I0>) 0,25 







El SWG 1 de los CCM está compuesto por 8 salidas entre motores principales y 
conexión a CCM de 0,48 kV, los motores principales se alimentan a través de 
variadores de velocidad, esto tendrá incidencia en la corriente de arranque de estos 
motores. Además se alimentan las salidas a los pozos Maracas 5, Maracas 6 y 
Maracas 15 cada una de estas salidas se encuentra protegida por un interruptor 
EATON NZM4 con unidad de disparo “NZMH4-AE”. 
A continuación se presentan los ajustes de las salidas de este SWG. 
 
5.13 Switch Gear 1 (SWG 1) 
 
El SWG 1 de los CCM está compuesto por 8 salidas entre motores principales y conexión a 
CCM de 0,48 kV, los motores principales se alimentan a través de variadores de velocidad, 
esto tendrá incidencia en la corriente de arranque de estos motores. Además se alimentan 
las salidas a los pozos Maracas 5, Maracas 6, Maracas 15 y Maracas 2 cada una de estas 
salidas se encuentra protegida por un interruptor EATON NZM4 con unidad de disparo 
“NZMH4-AE”. 
A continuación se presentan los ajustes de las salidas de este SWG1. 
 
Variador de Velocidad “Maracas 5” 
 
Potencia: 519 kVA 
Corriente máxima Run (entrada 0,48 kV): 665 A  




El Variador de velocidad de “Maracas 5” se encuentra protegido por el interruptor “I_MC5” 
que corresponde a un EATON NZM4 con unidad de disparo “NZMH4- AE1000” con 
corriente nominal de 1000 A.  
A continuación se presenta el cálculo de los ajustes para este dispositivo, el ajuste 
estará orientado a la protección del v ariador puesto que se considera que con dicho 
variador no habrá inconvenientes en el arranque del motor asociado y por tanto no se 
tendrá en cuenta su curva de arranque. 
 
Ajuste de fase sobrecarga (It) 
Pick Up: 1,1 x I max run= 1,1 x 665 A = 731.5 A 
 
Ajuste de Fase sobrecorriente Instantaneous (Ii): 
Pick Up: 5 x I max Sync= 5 x 900 A = 4500 A 
 
I_MC5 
Térmico It 0,7 
Instantaneo Ii 5 
 
A continuación se presenta el diagrama de selectividad ante una falla trifásica franca en los 
bornes de llegada del variador de velocidad “Maracas 5” conectado al barraje de 0,48 kV 
del SWG1. Como se aprecia en la figura ante la falla estudiada el interruptor aísla el 
circuito en 20 ms. Además se presenta la característica térmica del transformador 
conectado aguas abajo del variador de velocidad y se aprecia como el curva de protección 
se encuentra por debajo de la curva del transformador garantizando así su correcta 
protección, del mismo modo se coloca el instantáneo a la derecha de la corriente de 





Variador de Velocidad “Maracas 6” y “Maracas 15” 
 
Potencia: 519 kVA 
Corriente máxima Run (entrada 0,48 kV): 665 A  
Corriente máxima Sync (entrada 0,48 kV): 900 A 
 
En esta salida de circuito ambos variadores de velocidad se encuentran protegidos 
simultáneamente por un solo interruptor el EATON NZM4 con unidad de disparo “NZMH4 
AE1600” con corriente nominal de 1600 A, por lo tanto los criterios de coordinación en este 
caso específico no se orienta a la protección de los variadores contra posibles sobrecargas 
sino contra cortocircuitos y se permite la actuación a plena carga de ambas máquinas a la 
vez.  
Ajuste de fase sobrecarga (It) 
Pick Up: 2 x I max run= 2 x 665 A = 1330 A 
 
Ajuste de Fase sobrecorriente Instantaneous (Ii): 
Pick Up: 8 x I max Sync= 8 x 900 A = 7200 A 
 
I_MC5 
Térmico It 0,9 
Instantaneo Ii 8 
A continuación se presenta el diagrama de selectividad ante una falla trifásica franca en los 
bornes de llegada del variador de velocidad “Maracas 6” conectado al barraje de 0,48 kV 
del SWG1. Como se aprecia en la figura ante la falla estudiada el interruptor aísla el 
circuito en 20 ms. Como se explicó anteriormente los ajustes no pretenden proteger los 
dispositivos contra posibles sobrecargas, por lo anterior se ve en partes de la característica 





Variador de velocidad Maracas 2 
 
Variador asociado Potencia: 390 kVA 
Corriente máxima Run (entrada 0,48 kV): 422 A  
Corriente máxima Sync (entrada 0,48 kV): 570 A 
 
A continuación se presenta el cálculo de los ajustes de fase para el interruptor que 
protege al variador del pozo Maracas 2. Dicho interruptor es identificado como 
“INT_MAR2” que corresponde a un SIEMENS VL630 con unidad de disparo “ETU22” con 
corriente nominal de 630 A. A continuación se presenta el cálculo de los ajustes para 
este dispositivo, el ajuste estará orientado a la protección del Variador puesto que se 
considera que con dicho variador no habrá inconvenientes en el arranque del motor 
asociado y por tanto no se tendrá en cuenta su curva de arranque. 
 
Ajuste de fase sobrecarga (Long time) 
Pick Up: 1,1 x I max run= 1,1 x 422 A = 464.2 A 
Ajuste de Fase sobrecorriente Short time: 
Pick Up: 5 x I max Sync= 5 x 422 A = 2110 A 
 
INT_M2 
Long time pick up IR 0,8 
Short Time Pick up Isd 5 
Short Time delay (Tsd) 0,1 Off 
A continuación se presenta el diagrama de selectividad ante una falla trifásica franca en los 
bornes de llegada del variador de velocidad “de maracas 2” conectado al barraje de 0,48 
kV del CCM viejo. Como se aprecia en la figura ante la falla estudiada el interruptor aísla el 
circuito en 100 ms. Además se presenta la característica térmica del transformador 
asociado a este Pozo y como se observa la curva de protección del interruptor está 




Motor bomba de inyección (M_P-106A) 
 
Potencia Nominal 700 hp  
Corriente Nominal: Ir= 758A 
Factor de Servicio 1,15 
Variador asociado Potencia: 735 kVA 
Corriente máxima Run (entrada 0,48 kV): 945 A  
Corriente máxima Sync (entrada 0,48 kV): 1250 A 
A continuación se presenta el cálculo de los ajustes de fase para el interruptor del motor 
“M_P-106A” de 700 hp. Este interruptor es identificado como “I_QBIAA” y es un EATON 
NZM4 con unidad de disparo “NZMH4-AE1250” con corriente nominal de 1250 A. A 
continuación se presenta el cálculo de los ajustes para este dispositivo, el cual está 
orientado a la protección del variador pues se considera que con el variador no habrá 
inconvenientes en el arranque del motor y por tanto no se tendrá en cuenta su curva de 
arranque. 
Ajuste de fase sobrecarga (It) 
Pick Up: 1,1 x I max run= 1,1 x 945 A = 1039 A 
 
Ajuste de Fase sobrecorriente Instantaneous (Ii): 
Pick Up: 5 x I max Sync= 5 x 1250 A = 6250 A 
I_QBIAA 
Térmico It 0,8 
Instantaneo Ii 5 
A continuación se muestra el  diagrama de selectividad ante una falla trifásica franca en los 
bornes de llegada del variador de velocidad “M_P-106A” conectado al barraje de 0,48 kV 
del SWG1. Como se aprecia en la figura ante la falla estudiada el interruptor aísla el 
circuito en 20 ms. Aun cuando existe un variador de velocidad en este punto se presenta el 
análisis ante un arranque en directo del motor “M_P-106A” con un arranque de 6 veces la 





Variador de velocidad Motor “M_P-106B” 
 
Potencia Nominal 700 hp  
Corriente Nominal: Ir= 758 A  
Factor de Servicio 1,15 
Variador asociado Potencia: 735 kVA 
Corriente máxima Run (entrada 0,48 kV): 945 A  
Corriente máxima Sync (entrada 0,48 kV): 1250 A 
 
A continuación se presenta el cálculo de los ajustes de fase para el interruptor que protege 
el motor “M_P-106B” de 700 hp. Dicho interruptor es el interruptor “I_QBIAB” que 
corresponde a un EATON NZM4 con unidad de disparo “NZMH4- AE1600” con corriente 
nominal de 1600 A. A continuación se presenta el cálculo de los ajustes para este 
dispositivo, el ajuste estará orientado a la protección del Variador puesto que se considera 
que con dicho variador no habrá inconvenientes en el arranque del motor asociado y por 
tanto no se tendrá en cuenta su curva de arranque. 
 
Ajuste de fase sobrecarga (It) 
Pick Up: 1,1 x I max run= 1,1 x 945 A = 1039 A 
 
Ajuste de Fase sobrecorriente Instantaneous (Ii): 
Pick Up: 5 x I max Sync= 5 x 1250 A = 6250 A 
 
I_QBIAB 
Térmico It 0,7 
Instantaneo Ii 4 
 
En la siguiente figura se presenta el diagrama de selectividad ante una falla trifásica franca 
en los bornes de llegada del variador de velocidad “M_P-106B” conectado al barraje de 
0,48 kV del SWG1. Como se aprecia en la figura ante la falla estudiada el interruptor aísla 
el circuito en 20 ms. Aun cuando existe un variador de velocidad en este punto se presenta 
el análisis ante un arranque en directo del motor “M_P-106B” considerando una arranque 
de 6 veces la corriente nominal en 10 s, como se aprecia en la figura con los ajustes 
recomendados se permitiría el arranque de este motor ante una condición crítica como es 






5.14 Centro de control de motores 2 (CCM 2) 
 
Potencia Nominal Instalada: 770,4 A 
Carga de mayor potencia motor “M_P-105A”: 118.4 A 
 
A continuación se presenta el cálculo de los ajustes de fase para el interruptor que protege 
el CCM2. Dicho interruptor es el interruptor “I_QCCM2” que corresponde a un EATON 
NZM4 con unidad de disparo “NZMH4-AE1000” con corriente nominal de 1000 A.  
 
Ajuste de fase sobrecarga (It) 
Pick Up: 1,5 x I instalada = 1,5 x 770.4 A = 1155.6 A 
Ajuste de Fase sobrecorriente Instantaneous (Ii): 
Pick Up: 10 x I instalada = 10 x 770.4 A = 7704 A 
I_QCCM2 
Térmico It 1 
Instantaneo Ii 8 
 
En la siguiente figura se presenta el diagrama de selectividad ante una falla trifásica franca 
en los bornes del interruptor que protege la carga de mayor tamaño del CCM 2, para esta 
se calculó un ajuste típico de protección del motor y se revisa selectividad con respecto a 
este ajuste. Como se aprecia en la figura ante la falla estudiada el interruptor aísla el 
circuito en 20 ms. debe tenerse en cuenta que no existe selectividad entre las dos 
protecciones presentadas, es decir, ante la ocurrencia de una falla en los bornes del 
interruptor de la carga de mayor tamaño actuarían los dos interruptores por instantáneo 
sacando todo el CCM 2, con el interruptor que actualmente se encuentra instalado en 
 
 
campo no es posible corregir esta situación puesto que la unidad de disparo de este equipo 




5.15 Planta de Gas 
 
Potencia Nominal Instalada: 651.9 A 
Carga de mayor potencia motor “M_COMP_GAS”: 283.1 A 
A continuación se presenta el cálculo de los ajustes de fase para el interruptor que protege 
la planta de gas. Dicho interruptor es el interruptor “I_Q18” que corresponde a un EATON 
NZM4 con unidad de disparo “NZMH4-AE1000” con corriente nominal de 1000 A.  
Ajuste de fase sobrecarga (It) 
Pick Up: 1,5 x I instalada = 1,5 x 651.9 A = 978 A 
 
Ajuste de Fase sobrecorriente Instantaneous (Ii) : 
Pick Up: 10 x I instalada = 10 x 651.9 A = 6519 A 
 
I_Q18 
Térmico It 1 
Instantaneo Ii 6 
 
En la siguiente figura se presenta el diagrama de selectividad ante una falla trifásica franca 
en los bornes del interruptor que protege la carga de mayor tamaño de la planta de Gas, 
para esta se calculó un ajuste típico de protección del motor y se revisa selectividad con 
respecto a este ajuste. Como se aprecia en la figura ante la falla estudiada el interruptor 
aísla el circuito en 20 ms. debe tenerse en cuenta que no existe selectividad entre las dos 
protecciones presentadas, es decir, ante la ocurrencia de una falla en los bornes del 
 
 
interruptor de la carga de mayor tamaño actuarían los dos interruptores por instantáneo 
sacando toda la planta de Gas, con el interruptor que actualmente se encuentra instalado 
en campo no es posible corregir esta situación puesto que la unidad de disparo de este 




5.16 Switch Gear 2 (SGW 2) 
 
El SWG 2 de los CCM está compuesto por 2 alimentaciones, la primera de estas es la 
salida a los Pozos Maracas tres y maracas este a través del transformador de media 
tensión, y la segunda es la alimentación de la bomba de agua “P106-E”. Además de estas 
salidas, tiene conexión a los demás SWG a través de enlaces de barra, cuyos ajustes son 
presentados en capítulos posteriores. 
 
A continuación se presentan los ajustes de las salidas de este SWG.  
 
Variador de velocidad Motor “M_P-106E” 
 
Potencia Nominal 1000 hp 
Variador asociado Potencia: 1000 kVA 
Corriente máxima Run (entrada 0,48 kV): 1283 A  
Corriente máxima Sync (entrada 0,48 kV): 1730 A 
 
A continuación se presenta el cálculo de los ajustes de fase para el interruptor que protege 
el motor “M_P-106E” de 1000 HP. Dicho interruptor es el interruptor “I_QBIAE” que 
corresponde a un EATON NZM4 con unidad de disparo “NZMH4- AE1600” con corriente 
nominal de 1600 A.  
 
 
A continuación se presenta el cálculo de los ajustes para este dispositivo, el ajuste estará 
orientado a la protección del variador puesto que se considera que con dicho variador no 
habrá inconvenientes en el arranque del motor asociado y por tanto no se tendrá en cuenta 
su curva de arranque. 
Ajuste de fase sobrecarga (It) 
Pick Up: 1,1 x I max run= 1,1 x 1283 A = 1411 A 
 
Ajuste de Fase sobrecorriente Instantaneous (Ii): 
Pick Up: 5 x I max Sync= 5 x 1730 A = 8650 A 
 
I_QBIAE 
Térmico It 0.9 




En la anterior figura se presenta el diagrama de selectividad ante una falla trifásica franca 
en los bornes de llegada del variador de velocidad “M_P-106E” conectado al barraje de 
0,48 kV del SWG2. Como se aprecia en la figura ante la falla estudiada el interruptor aísla 
el circuito en 20 ms. Además se presenta la característica térmica del  transformador  
asociado  a  este  variador  y  como  se  observa  la  curva  de protección del interruptor 
está totalmente por debajo de esta garantizando así su protección. 
 
5.17 Switch Gear 3 (SWG 3) 
 
El SWG 3 de los CCM está compuesto por 2 alimentaciones a bombas de inyección de 
agua, las bombas “C” y “D”. Además de estas salidas tiene conexión al SWG 2 a través de 
 
 
un enlace de barra cuyos ajustes se presentan en capítulos posteriores. A continuación se 
presentan los ajustes de las salidas de este SWG. 
 
Variador de velocidad Motor “M_P-106C” 
 
Potencia Nominal 1000 hp 
Variador asociado Potencia: 1000 kVA. 
Corriente máxima Run (entrada 0,48 kV): 1283 A  
Corriente máxima Sync (entrada 0,48 kV): 1730 A 
 
A continuación se presenta el cálculo de los ajustes de fase para el interruptor que protege 
el motor “M_P-106C” de 1000 hp. Dicho interruptor es el interruptor “I_QBIAE” que 
corresponde a un EATON NZM4 con unidad de disparo “NZMH4- AE1600” con corriente 
nominal de 1600 A. A continuación se presenta el cálculo de los ajustes para este 
dispositivo, el ajuste estará orientado a la protección del Variador puesto que se considera 
que con dicho variador no habrá inconvenientes en el arranque del motor asociado y por 
tanto no se tendrá en cuenta su curva de arranque. 
 
Ajuste de fase sobrecarga (It) 
Pick Up: 1,1 x I max run= 1,1 x 1283 A = 1411 A 
 
Ajuste de Fase sobrecorriente Instantaneous (Ii): 
Pick Up: 5 x I max Sync= 5 x 1730 A = 8650 A 
 
I_QBIAC 
Térmico It 0.9 






En la anterior figura se presenta el diagrama de selectividad ante una falla trifásica franca 
en los bornes de llegada del variador de velocidad “M_P-106C” conectado al barraje de 
0,48 kV del SWG3. Como se aprecia en la figura ante la falla estudiada el interruptor aísla 
el circuito en 20 ms. Además se presenta la característica térmica del transformador 
asociado a este variador y como se observa la curva de protección del interruptor está 




Potencia Nominal 1000 hp 
Variador asociado Potencia: 1000 kVA 
Corriente máxima Run (entrada 0,48 kV): 1283 A  
Corriente máxima Sync (entrada 0,48 kV): 1730 A 
 
Puesto que los datos de las unidades de bombeo “C” y “D” son iguales y sus dispositivos 
de protección tienen las mismas características, los ajustes recomendados para estos 
interruptores son los mismos. A continuación se presentan los ajustes del interruptor 
“I_BIAD” asociado a la bomba “M_P-106D”. 
I_QBIAD 
Térmico It 0.9 
Instantaneo Ii 6 
 
5.18 Enlaces de barra 
 
Los tres SWG de la barra principal de 0,48 kV se encuentran interconectados a través de 
Enlaces de barras, los ajustes de estos Enlaces de barras están orientados a permitir que 
ante la salida de la alimentación de uno de los SWG los demás SWG puedan alimentar 
este a través de los encales de Barras, para esto se verifica la potencia nominal instalada 
en cada SWG y se ajustan la función de sobrecarga de los enlaces de barra de modo que 
se permita ese flujo de corriente a través de él. En cuanto a los ajustes de las funciones de 
sobrecorriente se calculan para que den selectividad con respecto a los interruptores de 
cada uno de los alimentadores y a su vez sean más rápidas que las protecciones de los 
generadores que se presentan en el próximo capítulo. 
 
Potencia Nominal instalada SWG 1: 5543 A  
Potencia Nominal instalada SWG 2: 5492 A  
Potencia Nominal instalada SWG 3: 2566 A 
 
Enlace de Barras SWG1-SWG2 
 
Este enlace de barras corresponde a los interruptores “I_QA12” y “I_QA21” que son de 
referencia EATON MAGNUM con unidad de disparo “Digitrip 1150i” con corriente nominal 
5000 A. a continuación se presentan sus ajustes. 
 
I_QA12 
Long time Pick up 1 (5000A) 
Long Time Delay 4 
Short Time Pick up 7 pu (3500 A) 
Short Time Delay 0,2 Off 




Long time Pick up 1 (5000A) 
Long Time Delay 4 
Short Time Pick up 7 pu (3500 A) 
Short Time Delay 0,2 Off 




En la anterior figura se presenta el gráfico de selectividad ante una falla trifásica franca en 
el barraje de salida a los pozos maracas 6 y 15, se prueba selectividad en este punto 
puesto que la protección asociada a estos pozos es la que tiene los ajustes más elevados 
de todo el SWG1. En esta se aprecia como para la corriente de falla que ve cada 
dispositivo existe un decalaje de más de 130 ms garantizando así la selectividad entre 
estos, es decir que ante una falla en cualquiera de los alimentadores del SWG 1 se espera 
que actúe primero el interruptor de este alimentador antes que los enlaces de barras, 
evitando así la formación de islas dentro del campo Maracas. 






En la anterior figura se presenta el gráfico de selectividad ante una falla trifásica franca en 
los bornes de baja del transformador de 3500 kVA, se prueba selectividad en este punto 
puesto que la protección asociada a este transformador es la que tiene los ajustes más 
elevados de todo el SWG2, en esta se aprecia como para la corriente de falla que ve cada 
dispositivo existe un decalaje de más de 130 ms garantizando así la selectividad entre 
estos, es importante indicar que existe un pequeño traslape de curvas entre 35 y 40 kA que 
podría comprometer la selectividad, sin embargo no se considera crítico puesto que es un 
valor de corriente muy específico. 
 
A continuación se presenta el cálculo de los ajustes para la función de tierra de los 
interruptores del enlace de barras entre los SWG1 y SWG2. 
 
Ajuste de Tierra Ground Fault (51N) 
Pick Up: 0,2 x Ir = 0,2 x 5000 A = 1000 A 
 
I_QA12 
Ground Time pick up 0.2 
Ground Time delay 0,1 Off 
 
I_QA21 
Ground Time pick up 0.2 
Ground Time delay 0,1 Off 
 




Este enlace de barras corresponde a los interruptores “I_QGA23” y “I_Q97” que son de 
referencia EATON MAGNUM con unidad de disparo “Digitrip 520i” con corriente nominal 2500 
A. a continuación se presentan sus ajustes. 
 
I_QGA23 
Long time Pick up 1 (2500A) 
Long Time Delay 7 
Short Time Pick up 8 pu (20000 A) 
Short Time Delay 0,2 Off 




Long time Pick up 1 (2500A) 
Long Time Delay 7 
Short Time Pick up 8 pu (20000 A) 
Short Time Delay 0,2 Off 
Ii (instantaneous) Off 
 
A continuación se presenta el gráfico de selectividad ante una falla trifásica franca en los 
bornes de llegada del variador asociado a la bomba de inyección de agua “D”, se prueba 
selectividad en este punto puesto que la protección asociada a este motor es la que tiene 
los ajustes más elevados de todo el SWG3, en esta se aprecia como para la corriente de 
falla que ve cada dispositivo existe un decalaje de más de 130 ms garantizando así la 
selectividad entre estos, es decir que ante una falla en cualquiera de los alimentadores del 
SWG 3 se espera que actúe primero el interruptor de este alimentador antes que los 





A continuación se presenta el mismo análisis pero para una falla en el SWG 2. 
 
 
En la anterior figura se presenta el gráfico de selectividad ante una falla trifásica franca en 
los bornes de baja del transformador de 3500 kVA, se prueba selectividad en este punto 
puesto que la protección asociada a este transformador es la que tiene los ajustes más 
elevados de todo el SWG2, en esta se aprecia como para la corriente de falla que ve cada 
dispositivo existe un decalaje de más de 130 ms garantizando así la selectividad entre 
estos 
 
A continuación se presenta el cálculo de los ajustes para la función de tierra de los 
interruptores del enlace de barras entre los SWG2 y SWG3. 
 
I_QA23 
Ground Time pick up 0.2 




Ground Time pick up 0.2 
Ground Time delay 0,1 Off 
 
5.19 Generadores 
Usualmente, el pickup de la protección asociada a un generador se ajusta en 1.5 veces su 
corriente nominal, considerando que el generador dispone de la protección 51V “Voltage 
Restraint – Restricción de tensión” que sensibiliza el pickup dependiendo de la tensión de 
operación del generador, es decir, cuando se tiene una tensión de operación por debajo de 
la tensión nominal, el pickup de la protección de sobrecorriente se reduce a la vez que se 
 
 
reduce dicha tensión. Por ejemplo, el pickup puede ser ajustado a 1.5 veces la corriente 
nominal del generador con la tensión nominal de operación. Al 50 % de tensión, el pickup 
se ajusta al 50% del valor considerado inicialmente (1.5 x 0.5 = 0.75 veces la corriente 
nominal). 
En la siguiente figura se presenta el porcentaje de reducción del pickup respecto al 




Figura 5.15 Curva característica función 51 V 
Para el caso del Campo Maracas, los generadores disponen de la protección de 
sobrecorriente, por tanto se realizará su protección con esta función. 
Para la protección de sobrecorriente de los generadores se consideró un pickup de 1.3 
veces su corriente nominal para sensibilizar la protección en caso de presentarse la 
situación descrita anteriormente. 
El ajuste de la protección de sobrecorriente tuvo en cuenta la curva de daño del generador 







Potencia: 1875 kVA 
Corriente Nominal: 2255 A 
 
El generador “G1” de 1,875 MVA se encuentra protegido por los interruptores “I_QG1” y 
“I_G1” que corresponde a un EATON MAGNUM con unidad de disparo “Digitrip 520i” con 
corriente nominal 2500 A y un ABB SACE con unidad de disparo “PR122” con corriente 
nominal de 2500 A, a continuación se presentan los ajustes para estos interruptores y 
como estos protegen el mismo equipo y la pérdida de servicio es la misma ante la 
actuación de cualquiera de los dos interruptores, por lo tanto no se pretende dar 
selectividad entre estos dispositivos. 
 
Ajuste de Fase (51): 
Overload Pickup Level: 1,3 x I G1 = 1,3 x 2255 A = 2932 A 
 
I_QG1 
Long time Pick up 1 (2500 A) 
Long Time Delay 7 
Short Time Pick up 4 pu (10 kA) 
 
 
Short Time Delay 0,4 off 
Ii (instantaneous) 8 (20 kA) 
 
I_G1 
Long time Pick up 1 (2500 A) 
Long Time Delay 12 (pu) 
Short Time Pick up 4 pu (10 kA) 
Short Time Delay 0,4 off 




En la figura anterior se presenta el gráfico de selectividad para una falla trifásica en el 
barraje del SWG2; en este se aprecia el decalaje existente entre los enlaces de barra y los 
interruptores del generador, dicho decalaje es de 170 ms. Con esto se garantiza  la 
selectividad  entre  estos  dispositivos.  Con  esta  selectividad  se demuestra que ante 
cualquier falla trifásica ocurrida en el SWG2 actúan primero las protecciones del enlace de 
barra antes de los generadores del SWG1. 
A continuación se presenta el cálculo de los ajustes para la función de tierra de los 
interruptores del generador G1. 
 
Ajuste de Tierra Ground Fault (51N) 
Pick Up: 0,2 x Ir = 0,2 x 2255 A = 451 A 
 
I_QG1 
Ground Time pick up 0,25 (625 A) 





Ground Time pick up 0,24 (600 A) 
Ground Time delay 0,1 off 
 
Generadores “G2” y “G3” 
 
Puesto que los parámetros de los generadores del SWG1 (G1, G2 y G3) son los mismos y 
están protegidos por interruptores de las mismas características los ajustes de estos 






Potencia: 1313 kVA 
Corriente Nominal: 1579 A 
 
El generador “G6” de 1,313 MVA se encuentra protegido por los interruptores “I_QG6” y 
“I_G6” que corresponde a un un EATON MAGNUM con unidad de disparo “Digitrip 520i” 
con corriente nominal 5000 A y un ABB SACE con unidad de disparo “PR121/P” con 
corriente nominal de 2000 A, a continuación se presentan los ajustes para estos 
interruptores, como esto protegen el mismo equipo y la pérdida de servicio es la misma 
ante la actuación de cualquiera de los dos interruptores, no se pretende dar selectividad 
entre estos dispositivos. 
Ajuste de Fase (51): 
Overload Pickup Level: 1,3 x I G6 = 1,3 x 1579 A = 2053 A 
 
I_QG6 
Long time Pick up 0,4 (2000 A) 
Long Time Delay 7 
Short Time Pick up 2 pu (10 kA) 
Short Time Delay 0,4 off 
 
I_G6 
Long time Pick up 1 (2000 A) 
Long Time Delay 12 (pu) 
Short Time Pick up 5 pu (10 kA) 
Short Time Delay 0,4 off 







En la figura anterior se presenta el gráfico de selectividad para una falla trifásica en el 
barraje del SWG1, en este se aprecia el decalaje existente entre los enlaces de barra y los 
interruptores del generador G6, dicho decalaje es de 160 ms. Con esto se garantiza la 
selectividad entre estos dispositivos. Con esta selectividad se demuestra que ante 
cualquier falla trifásica ocurrida en el SWG1 actúan primero las protecciones del enlace de 
barra antes de los generadores del SWG2. 
A continuación se presenta el cálculo de los ajustes para la función de tierra de los 
interruptores del generador G6. 
 
Ajuste de Tierra Ground Fault (51N) 
Pick Up: 0,2 x Ir = 0,2 x 1579 A = 315,8 A 
 
I_QG6 
Ground Time pick up 0,25 
Ground Time delay 0,1 off 
I_G6 
Ground Time pick up 0,2 (400 A) 




Potencia: 1313 kVA  
Corriente Nominal: 1579 A 
 
El generador “G9” de 1,313 MVA se encuentra protegido por los interruptores “I_QG9” y 
“I_G6” que corresponde a un EATON MAGNUM con unidad de disparo “Digitrip 520i” con 
corriente nominal 2500 A y un ABB SACE con unidad de disparo “PR121/P” con corriente 
 
 
nominal de 2000 A, a continuación se presentan los ajustes para estos interruptores, como 
esto protegen el mismo equipo y la pérdida de servicio es la misma ante la actuación de 
cualquiera de los dos interruptores, no se pretende dar selectividad entre estos 
dispositivos. 
 
Ajuste de Fase (51): 
Overload Pickup Level: 1,3 x I G9 = 1,3 x 1579 A = 2053 A 
 
I_QG9 
Long time Pick up 0,8 (2000 A) 
Long Time Delay 7 
Short Time Pick up 4 pu (10 kA) 
Short Time Delay 0,4 off 
Ii (instantaneous) 8 (20 kA) 
 
I_G9 
Long time Pick up 1 (2000 A) 
Long Time Delay 12 (pu) 
Short Time Pick up 5 pu (10 kA) 
Short Time Delay 0,4 off 
Ii (instantaneous) 10 (20 kA) 
 
A continuación se presenta el gráfico de selectividad para una falla trifásica en el barraje 
del SWG1, en este se aprecia el decalaje existente entre los enlaces de barra y los 
interruptores del generador G9, dicho decalaje es de 160 ms. Con esto se garantiza la 
selectividad entre estos dispositivos. Con esta selectividad se demuestra que ante 
cualquier falla trifásica ocurrida en el SWG1 actúan primero las protecciones del enlace de 





A continuación se presenta el cálculo de los ajustes para la función de tierra de los 
interruptores del generador G9. 
 
Ajuste de Tierra Ground Fault (51N) 
Pick Up: 0,2 x Ir = 0,2 x 1579 A = 315.8 A 
 
I_QG9 
Ground Time pick up 0,25 
Ground Time delay 0,1 off 
 
I_G9 
Ground Time pick up 0,2 (500 A) 
Ground Time delay 0,1 off 
 
Se hace un análisis similar para falla en el SWG3 y con esto se garantiza selectividad con 





Potencia: 1313 kVA 
Corriente Nominal: 1579 A 
El generador “G7” de 1,313 MVA se encuentra protegido por los interruptores “I_QG7” y 
“I_G7” que corresponde a un EATON MAGNUM con unidad de disparo “Digitrip 520i” con 
corriente nominal 2500 A y un ABB SACE con unidad de disparo “PR121/P” con corriente 
nominal de 2000 A, a continuación se presentan los ajustes para estos interruptores, como 
esto protegen el mismo equipo y la pérdida de servicio es la misma ante la actuación de 
cualquiera de los dos interruptores, no se pretende dar selectividad entre estos 
dispositivos. 
Ajuste de Fase (51): 
Overload Pickup Level: 1,3 x I G7 = 1,3 x 1579 A = 2053 A 
 
I_QG7 
Long time Pick up 0,8 (2000 A) 
Long Time Delay 7 
Short Time Pick up 4 pu (10 kA) 
Short Time Delay 0,4 off 
Ii (instantaneous) 8 (20 kA) 
 
I_G7 
Long time Pick up 1 (2000 A) 
Long Time Delay 12 (pu) 
Short Time Pick up 5 pu (10 kA) 
Short Time Delay 0,4 off 
Ii (instantaneous) 10 (20 kA) 
 
A continuación se presenta el gráfico de selectividad para una falla trifásica en el barraje 
del SWG2, en este se aprecia el decalaje existente entre los enlaces de barra y los 
interruptores del generador G7, dicho decalaje es de 160 ms. Con esto se garantiza la 
selectividad entre estos dispositivos. Con esta selectividad se demuestra que ante 
cualquier falla trifásica ocurrida en el SWG2 actúan primero las protecciones del enlace de 




A continuación se presenta el cálculo de los ajustes para la función de tierra de los 
interruptores del generador G7. 
 
Ajuste de Tierra Ground Fault (51N) 
Pick Up: 0,2 x Ir = 0,2 x 1579 A = 315.8 A 
 
I_QG7 
Ground Time pick up 0,25 
Ground Time delay 0,1 off 
 
I_G7 
Ground Time pick up 0,2 (500 A) 




Potencia: 1531 kVA  
Corriente Nominal: 1842 A 
 
El generador “G4” de 1,531 MVA se encuentra protegido por los interruptores “I_QG4” y 
“I_G4” que corresponde a un EATON MAGNUM con unidad de disparo “Digitrip 520i” con 
corriente nominal 2500 A y un ABB SACE con unidad de disparo “PR121/P” con corriente 
nominal de 2000 A, a continuación se presentan los ajustes para estos interruptores, como 
esto protegen el mismo equipo y la pérdida de servicio es la misma ante la actuación de 
cualquiera de los dos interruptores, no se pretende dar selectividad entre estos 
dispositivos. 
 
Ajuste de Fase (51): 





Long time Pick up 0,95 (2375 A) 
Long Time Delay 7 
Short Time Pick up 4 pu (10 kA) 
Short Time Delay 0,4 off 
Ii (instantaneous) 8 (20 kA) 
 
I_G4 
Long time Pick up 1 (2000 A) 
Long Time Delay 12 (pu) 
Short Time Pick up 5 pu (10 kA) 
Short Time Delay 0,4 off 




En la anterior figura se presenta el gráfico de selectividad para una falla trifásica en el 
barraje del SWG2, en este se aprecia el decalaje existente entre los enlaces de barra y los 
interruptores del generador G4, dicho decalaje es de 130 ms. Con esto se garantiza la 
selectividad entre estos dispositivos. Con esta selectividad se demuestra que ante 
cualquier falla trifásica ocurrida en el SWG2 actúan primero las protecciones del enlace de 
barra antes de los generadores del SWG3. 
A continuación se presenta el cálculo de los ajustes para la función de tierra de los 
interruptores del generador G4. 
 
Ajuste de Tierra Ground Fault (51N) 





Ground Time pick up 0,25 
Ground Time delay 0,1 off 
I_G4 
Ground Time pick up 0,2 (500 A) 
Ground Time delay 0,1 off 
 
5.20 Centro de control de motores 1 (CCM 1) 
 
Potencia Nominal Instalada: 210.8 A 
Carga de mayor potencia motor “M_C102_A”: 37,7 A 
 
A continuación se presenta el cálculo de los ajustes de fase para el interruptor que protege 
el CCM1. Dicho interruptor es el interruptor “I_QCCM1” que corresponde a un EATON 
NZM4 con unidad de disparo “NZMH4-AE1250” con corriente nominal de 1250 A.  
 
Ajuste de fase sobrecarga (It) 
Pick Up: 1,5 x I instalada = 1,5 x 210.8 A = 316.2 A 
 
Ajuste de Fase sobrecorriente Instantaneous (Ii): 
Pick Up: 10 x I instalada = 10 x 210.8 A = 2108 A 
 
Los ajustes de fase del Interruptor EATON NZM4 “I_QCCM1” son: 
 
I_QCCM1 
Térmico It 0,5 
Instantaneo Ii 3 
 
En la siguiente figura se presenta el diagrama de selectividad ante una falla trifásica franca 
en los bornes del interruptor que protege la carga de mayor tamaño, para esta se calculó 
un ajuste típico de protección del motor y se revisa selectividad con respecto a este ajuste. 
Como se aprecia en la figura ante la falla estudiada el interruptor aísla  el  circuito  en  
20ms. Debe  tenerse  en  cuenta que  no  existe selectividad entre las dos protecciones 
presentadas, es decir, ante la ocurrencia de una falla en los bornes del interruptor de la 
carga de mayor tamaño actuarían los dos interruptores por instantáneo sacando todo el 
CCM, con el interruptor que actualmente se encuentra instalado en campo no es posible 
corregir esta situación puesto que la unidad de disparo de este equipo no permite ajuste de 








Con la implementación de los ajustes propuestos, ante la ocurrencia de una falla tanto 
trifásica como monofásica al interior del proyecto, existe una adecuada selectividad entre 
los dispositivos que componen la línea principal del protección y no se presentan 
traslapes de curvas (para la corriente de falla franca) que puedan poner en riesgo el 
funcionamiento del sistema eléctrico de la compañía, por lo tanto se considera que la 
coordinación de protecciones propuesta es adecuada. 
 
La unidad de disparo asociada al interruptor “INT_MAR_ME” no tiene función de protección 
contra fallas a tierra por lo tanto no se calculan sus ajustes, se recomienda el cambio de 
esta unidad de disparo con el fin de detectar las fallas monofásicas que 
estadísticamente son las más frecuentes instalaciones de media y baja tensión. 
 
Es importante indicar que la unidad de disparo “NZMH4-AE…” que se utiliza 
frecuentemente en el Campo maracas no dispone de unidad de tierra, por tanto ante 
fallas monofásicas en partes del sistema eléctrico del campo protegidas por este 












6 Sistemas de puesta a tierra. 
 
Según la definición establecida en el RETIE, podemos afirmar que un sistema de puesta a 
tierra es un conjunto de elementos conductores continuos de un sistema eléctrico 
específico, sin interrupciones, que conectan los equipos eléctricos con el terreno o una 
masa metálica. Comprende la puesta a tierra y la red equipotencial de cables que 
normalmente no conducen corriente. [30]  
 
La implementación de un buen sistema de puesta a tierra es vital para las instalaciones 
eléctricas puesto que podríamos decir que parte del sistema de protección se basa en 
esta, ya que ante eventos como cortocircuito, permite al interruptor desconectar el equipo 
afectado, evacuando a tierra las corrientes de falla, previniendo daños y protegiendo al 
personal [31]. 
Además de proteger, la puesta a tierra actúa como una referencia para que los equipos 
eléctricos operen todos a un mismo potencial en todos los puntos. 
 
Teniendo en cuenta que estudios recientes indican que del 80% al 90% de las fallas de 
equipo electrónico sensible atribuidas a una mala calidad de potencia resultan de un 
alambrado y puesta a tierra inadecuados en las instalaciones de los usuarios, o de 
interferencias con otras cargas dentro de las instalaciones [31], se toma como medida, 
realizar adicional a los estudios detallados en los capítulos anteriores, una evaluación del 
sistema de puesta a tierra de la estación Maracas, revisando las memorias de cálculo de la 
malla a tierra e inspección y medición para identificar posibles falencias o condiciones de 
mejora.  
Una condición favorable del sistema y que nos da un indicio de que las condiciones de la 
puesta a tierra están funcionando correctamente es la baja ocurrencia de fallas o mal 
funcionamiento de los equipos electrónicos como pérdida de datos, ruido en los equipos de 
telefonía fija, paradas inexplicables de los equipos, mal funcionamiento de la 
instrumentación, etc.   
 
Para el cálculo del sistema de puesta a tierra implementado se toma como norma a 
cumplir, la IEEE Std 80, la cual se resume mediante un diagrama de flujo que está basado 
en la corriente máxima que puede soportar una persona, sin que sufra fibrilación cardiaca. 
En el estudio de factores de riesgo eléctrico existen tres condiciones que definen el diseño 
de una puesta a tierra, como son las tensiones de paso, de contacto y transferida. Las dos 
primeras se constituyen en las limitantes fundamentales para garantizar la seguridad de los 
seres humanos y animales. 
El cálculo de la malla de tierra se realizó utilizando un programa de computador 
desarrollado por Orloff Computer Services denominado “Grounding grid design 
calculations”. Este programa ha sido concebido para facilitar los cálculos relacionados con 
el diseño de la malla de puesta a tierra para sistemas de corriente alterna a 60 Hz, 
teniendo en cuenta el diagrama de flujo propuesto en la norma anteriormente mencionada. 
 
6.1 Cálculos del sistema de puesta a tierra 
Los siguientes son los datos de entrada solicitados por el programa. 
 
Grid Length, Grid Width, Cond. Spacing. Las dimensiones de la malla (largo, ancho y 
espaciamiento entre conductores) están dadas por el área disponible donde se ubicarán 




Symmetrical ground fault Amp. Se consideró la corriente simétrica eficaz causada por 
una falla monofásica a tierra, calculada en el respectivo estudio de corto circuito cuando se 
diseñó la primer fase de la instalación, cuyo valor era de 65.5 KA, por la cual se conectarán 
resistencias de puesta a tierra limitadora a cada generador, para obtener una falla de 5 A. 
System growth factor. Se consideró que la malla no tendría una ampliación futura, por lo 
tanto se tomará un factor de crecimiento del sistema de 1.0 
 
Fault duration. El tiempo de despeje de la falla se toma de los tiempos de operación en 
las curvas características de las protecciones, el cual puede estar entre 0.2 y 0.5 
segundos. 
 
Current división factor. Se asumirá que el 100% de la corriente de falla circulará por la 
malla de puesta a tierra, por lo tanto se considerará un factor de división de corriente de 1. 
 
Resistivity. El valor de la resistividad del suelo “soil” está dado en el tipo de suelo 
aproximado de acuerdo a tablas al respectivo estudio de suelos, suministrado por el 
cliente. En las subestaciones como prenda de seguridad usualmente se usa una capa de 
grava o triturado “crushed rock”, cuya resistividad se escoge de 8534.4 Ω.m, según la 
Tabla 3 del capítulo 10 de la norma IEEE Std 80 para tamaño y tipo desconocido. La 
resistividad del suelo, para los cálculos, está basada y aproximada según las 
recomendaciones del estudio de resistividad realizado en campo Kona. Por lo tanto, se 
tiene que la resistividad promedio del suelo será de unos 400 Ω.m (Recomendación de la 
compañía por similitud de terrenos). 
 
Depth of Burial. La profundidad de enterramiento de la malla se ha escogido en 0.6 m. 
El espesor de la capa de grava “crushed rock” usualmente está entre 8 cm y 20 cm. 
 
Ground rod data. Las varillas o electrodos de puesta a tierra que se utilizarán serán en 
cobre de 5/8” de diámetro por 2.4 m de longitud. El número de éstas dependerá de la 
incidencia de la separación de electrodos y los potenciales tan altos que pueden 
presentarse sobre éstos. La separación más empleada es de dos veces el tamaño de los 
electrodos. 
 
Body weight. Se considera el peso de una persona de contextura mediana equivalente a 
los rasgos de la población de la región. 
 
La malla principal es en cable desnudo 2/0 AWG. 
 
El programa utilizado calcula internamente otros parámetros de entrada indicados en el 
diagrama de flujo de la norma IEEE Std 80, como son: calibre del conductor, temperatura 
máxima admisible, número de conductores en ambas direcciones, factor de reducción Cs, 
factor de reflexión K, cálculo de Km, cálculo de Ki, valor de la resistencia a tierra, 
resistencia de una varilla, resistencia de n varillas y los límites tolerables de la tensión de 
paso (Tolerable Step Voltaje) y de la tensión de contacto (Tolerable Touch Voltaje). 
6.1.1 Resultados 
Los resultados obtenidos mediante el software mencionado son los mostrados en las 





Figura 6.1. Calculo malla de puesta a tierra mediante software Grounding grid design calculations 
Los anteriores resultados son los aprobados y con los que se construyeron las mallas de 
puesta a tierra, teniendo en cuenta que en todas las instalaciones petroleras, se instalan 
mallas para las subestación-Generación, y otra malla para los equipos de proceso la cual 
se ha tipificado y cuenta con características similares a la malla de la subestación-
generación , con la diferencia que como el área es mayor, esta tendrá un área mayor pero 
así mismo una separación proporcional entre las cuadriculas. Por último, todas las mallas a 
tierra (subestación-generación y equipos se equipotencializan como lo establece el RETIE 






Figura 6.2. Sistema con puestas  a tierra dedicadas e interconectadas. 
En la figura 3 se muestra la planimetría actual del sistema de puesta a tierra de la estación 





Figura 6.3. Planimetría del sistema de puesta a tierra estación Maracas. 
Del trabajo de inspección de las puestas a tierra se evidencia una buena conexión entre 
equipos, carcazas y estructuras al sistema de puesta a tierra, sin embargo no se 
encontraron cajas de inspección para verificar la correcta conexión de los sistemas de 








6.2 Dimensionamiento de conductores. 
 
El correcto dimensionamiento de conductores se verificó en el capítulo 3 cuando se 
realizaron las mediciones en campo, sin embargo y verificando que el dimensionamiento 
de conductores es el correcto de acuerdo a su carga a alimentar, se realizan tomas de 
medidas termográficas con el fin de detectar posibles puntos calientes ya sea por 
sobrecarga o conexiones deficientes que puedan ser provocados por la distorsión 
armónica. 
Durante la instalación de los equipos para la medición de esta distorsión, se tomó 
aleatoriamente la temperatura en los bornes de los interruptores de las fuentes armónicas, 
bornes de transformadores y puertas de tableros del CCM como se muestra a 
continuación. 
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Figura 6.4. Toma de termografía en equipos eléctricos 
 
6.3 Conclusiones 
Podemos concluir de acuerdo a la operación de los equipos eléctricos en su estado estable 
y en fallas, que el sistema de puesta a tierra de la estación Maracas, opera correctamente 
cumpliendo sus objetivos de protección de personas, animales y equipos. 
 
Del diseño de la puesta a tierra podemos concluir que ésta se encuentra por debajo de los 
valores mínimos exigidos por el RETIE en su tabla 15.4 la cual, para el caso de nuestra 
subestación-Generación deber ser inferior a 10 Ω; asi mismo se están cumpliendo las 
tensiones de paso y contacto mínimas permisibles. 
 
No se encontró evidencia de sobrecalentamiento en conductores, barras, bornes de 
transformadores e interruptores de baja tensión.  Sin embargo, se recomienda hacer 
control periódico y exhaustivo de los dispositivos de los circuitos de pozos de producción y 
bombas de agua y revisar la temperatura en tarjetas de los equipos electrónicos, unidades 














7 Futuros trabajos 
Se recomienda incluir en el plan de inversión los activos necesarios para la implementación 
y certificación de un sistema de gestión de activos acorde con la norma ISO 55001. 
Se recomienda para dar cumplimiento al artículo 13.4 del RETIE, realizar un estudio para 
identificar la categoría del riesgo de las instalaciones con el fin de determinar el elemento 
de protección a utilizar por parte del personal calificado, el cual sale como resultado de 
hacer el respectivo análisis de riesgos donde se tenga en cuenta la tensión, la potencia de 
cortocircuito y el tiempo de despeje de la falla. 
Así mismo se deben definir los límites de aproximación a personal no calificado y 
calificado. 
 
Se debe realizar una actualización de todas las planimetrías y unifilares disponibles en 
campo para cuando se vayan a realizar actividades tanto de rutina como de construcción, 
puesto que la información en campo es deficiente y obsoleta, motivo por el cual se debió 
realizar levantamiento en campo para los estudios de simulación, pero también son 
necesarios la formalización de los mismos para que sirvan de referencia para futuros 
proyectos de ampliación.  
 
Se recomienda realizar la construcción de los pozos de inspección de las puestas a tierra 
para poder realizar las respectivas mediciones y verificaciones de interconexión de todas 
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Anexo 1. Parámetros Eléctricos 




PERFIL DE LAS SEÑALES DE TENSIÓN LÍNEA – NEUTRO 
 
 
Evento #25 a 12/05/2015 15:09:43,997 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
AVrms 274.1 277.7 275.5 
BVrms 275.6 277.8 276.5 






PERFIL DE LAS SEÑALES DE TENSIÓN LÍNEA – LÍNEA 
 
 
Evento #25 a 12/05/2015 15:09:43,997 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
A-BVrms 475.6 480.7 477.6 
B-CVrms 476.8 480.0 478.1 








PERFIL DE LAS SEÑALES DE CORRIENTE 
 
Evento #25 a 12/05/2015 15:09:43,997 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
AIrms 1.983 846.0 779.2 
BIrms 2.964 929.9 840.1 









Evento #25 a 12/05/2015 15:09:43,997 
Foto 
 
 Min Máx Pro 














 Min Máx Pro 
TOTP-Fnd(kW) 0.4482 494.6 449.9 
TOTQ-Fnd(kVAR) 0.07766 414.2 389.5 










Evento #25 a 12/05/2015 15:09:43,997 
Foto 
 
 Min Máx Pro 











Evento #25 a 12/05/2015 15:09:43,997 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
TOTVDes(DesvPro) 0.09678 0.3407 0.2061 








Evento #25 a 12/05/2015 15:09:43,997 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
AVTHD 4.219 5.697 5.202 
BVTHD 4.299 5.695 5.080 









Evento #25 a 12/05/2015 15:09:43,997 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
AITHD 41.65 443.6 45.03 
BITHD 23.06 148.4 43.92 






FORMA DE ONDA DE TENSIÓN 
 
Evento #25 a 12/05/2015 15:09:43,997 
Foto 
 
 A B C D A-B B-C C-A Vrms 275.6 276.8 275.9 0.05088   477.8   478.0 477.4 
VPico 415.3 470.5 420.2 0.2728  
Irms 803.0 918.0 852.6 0.7088  
IPico 1356 1783 1577 2.798  
 
ESPECTRO DE FRECUENCIAS ARMÓNICAS DE TENSIÓN 
 
 AV BV CV A-BV B-CV C-AV AI BI CI 
RMS 276.13 276.57 275.68 478.38 477.11 477.92 803.27 919.78 851.55 
FND 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
DC 0.71 0.01 0.94 0.40 -0.54 0.13 -1.66 -62.10 -28.14 
THD 6.35 5.88 6.74 5.59 5.63 6.09 43.01 43.61 42.39 
 
 
FORMA DE ONDA DE CORRIENTE 
 
Evento #25 a 12/05/2015 15:09:43,997 
Foto 
 A B C D A-B B-C C-A Vrms 275.6 276.8 275.9   0.05088   477.8   478.0 477.4 
VPico 415.3 470.5 420.2 0.2728  
Irms 803.0 918.0 852.6 0.7088  
IPico 1356 1783 1577 2.798  
 
 
 AV BV CV A-BV B-CV C-AV AI BI CI 
RMS 276.13 276.57 275.68 478.38 477.11 477.92 803.27 919.78 851.55 
FND 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
DC 0.71 0.01 0.94 0.40 -0.54 0.13 -1.66 -62.10 -28.14 










Anexo 2. Parámetros Eléctricos 
registrados en CCM 2 
 
 
PERFIL DE LAS SEÑALES DE TENSIÓN LÍNEA – NEUTRO 
 
Evento #4 a 12/05/2015 14:33:46,922 
Foto 
 Min Máx Pro 
AVrms 275.7 276.5 276.2 
BVrms 276.2 277.1 276.7 
CVrms 275.9 276.6 276.4 
 
 
PERFIL DE LAS SEÑALES DE TENSIÓN LÍNEA – LÍNEA
 
Evento #4 a 12/05/2015 14:33:46,922 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
A-BVrms 477.7 478.9 478.5 
B-CVrms 477.5 479.1 478.4 
C-AVrms 478.4 479.6 479.2 
 
 
PERFIL DE LAS SEÑALES DE CORRIENTE
 
Evento #4 a 12/05/2015 14:33:46,922 
Foto 

























PERFIL DE LA FRECUENCIA 
 
Evento #4 a 12/05/2015 14:33:46,922 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
TOTFrec 59.99 60.02 60.01 
 
 
PERFIL DE LAS POTENCIAS TRIFÁSICAS TOTALES




 Min Máx Pro 
TOTP-Fnd(kW) 78.02 194.6 112.7 
TOTQ-Fnd(kVAR) 97.57 147.9 106.4 




PERFIL DEL FACTOR DE POTENCIA TRIFÁSICO 
 
Evento #4 a 12/05/2015 14:33:46,922 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
TOTFP(vec) 0.6235 0.8028 0.7246 
 
 
PERFIL DE LOS DESBALANCES DE TENSIÓN Y CORRIENTE
 
Evento #4 a 12/05/2015 14:33:46,922 
Foto 
 Min Máx Pro 
TOTVDes(DesvPro) 0.07108 0.1847 0.1014 
TOTIDes(DesvPro) 0.5383 6.562 3.266 
 
 
PERFIL DE LA DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL DE TENSIÓN
 
Evento #4 a 12/05/2015 14:33:46,922 
Foto 
 Min Máx Pro 
AVTHD 4.476 5.661 4.948 
BVTHD 4.442 5.750 4.984 
CVTHD 4.366 5.668 4.916 
 
 
PERFIL DE LA DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL DE CORRIENTE
 
Evento #4 a 12/05/2015 14:33:46,922 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
AITHD 5.665 8.943 7.843 
BITHD 5.461 8.485 7.453 
CITHD 5.904 9.163 8.120 
 
 
FORMA DE ONDA DE TENSIÓN
Evento #4 a 12/05/2015 14:33:46,922 
Foto 
 
ESPECTRO DE FRECUENCIAS ARMÓNICAS DE TENSIÓN
 
 AV BV CV A-BV B-CV C-AV AI BI CI 
RMS 275.81 276.58 276.07 478.06 478.21 478.52 229.12 234.44 224.93 
FND 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
DC 0.22 0.00 -0.09 0.12 0.06 -0.18 -0.16 -0.41 -0.78 





FORMA DE ONDA DE CORRIENTE 
 
Evento #4 a 12/05/2015 14:33:46,922 
Foto 
 
ESPECTRO DE FRECUENCIAS ARMÓNICAS DE CORRIENTE 
 
 AV BV CV A-BV B-CV C-AV AI BI CI 
RMS 275.81 276.58 276.07 478.06 478.21 478.52 229.12 234.44 224.93 
FND 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
DC 0.22 0.00 -0.09 0.12 0.06 -0.18 -0.16 -0.41 -0.78 









Anexo 3. Parámetros Eléctricos 
registrados en celda de media 










PERFIL DE LAS SEÑALES DE TENSIÓN LÍNEA – NEUTRO 
 
Evento #1 a 12/05/2015 17:02:37,800 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
AVrms 7791 7843 7803 
BVrms 7752 7808 7765 
CVrms 7809 7859 7822 
 
 
PERFIL DE LAS SEÑALES DE TENSIÓN LÍNEA – LÍNEA 
 
Evento #1 a 12/05/2015 17:02:37,800 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
A-BVrms 13457 13554 13477 
B-CVrms 13479 13574 13503 




PERFIL DE LAS SEÑALES DE CORRIENTE 
 
Evento #1 a 12/05/2015 17:02:37,800 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
AIrms 45.42 62.93 61.87 
BIrms 45.91 63.40 62.45 




PERFIL DE LA FRECUENCIA 
 




 Min Máx Pro 




PERFIL DE LAS POTENCIAS TRIFÁSICAS TOTALES 
 
Evento #1 a 12/05/2015 17:02:37,800 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
TOTP-Fnd(kW) 977.9 1358 1340 
TOTQ-Fnd(kVAR) 436.7 582.3 545.2 




PERFIL DEL FACTOR DE POTENCIA TRIFÁSICO 
 
Evento #1 a 12/05/2015 17:02:37,800 
Foto 
 
 Min Máx Pro 





PERFIL DE LOS DESBALANCES DE TENSIÓN Y CORRIENTE 
 
Evento #1 a 12/05/2015 17:02:37,800 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
TOTVDes(DesvPro) 0.3624 0.4379 0.4102 





PERFIL DE LA DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL DE TENSIÓN 
 
Evento #1 a 12/05/2015 17:02:37,800 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
AVTHD 7.115 9.493 7.877 
BVTHD 7.328 9.872 8.157 




PERFIL DE LA DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL DE CORRIENTE 
 
Evento #1 a 12/05/2015 17:02:37,800 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
AITHD 11.23 14.32 13.44 
BITHD 10.70 13.58 12.79 




FORMA DE ONDA DE TENSIÓN 
 Evento #1 a 12/05/2015 17:02:37,800 
Foto 
ESPECTRO DE FRECUENCIAS ARMÓNICAS DE TENSIÓN
 
 AV BV CV A-BV B-CV C-AV AI BI CI 
RMS 7200.84 7166.13 7218.95 12438.67 12462.62 12486.28 56.49 56.85 58.04 
FND 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
DC 0.02 -0.03 0.02 0.03 -0.03 -0.00 0.32 0.50 -1.07 
THD 8.08 8.40 8.35 8.20 8.42 8.18 13.46 12.86 13.00 
 
 
FORMA DE ONDA DE CORRIENTE 
 
Evento #1 a 12/05/2015 17:02:37,800 
Foto 
 
ESPECTRO DE FRECUENCIAS ARMÓNICAS DE CORRIENTE 
 
 AV BV CV A-BV B-CV C-AV AI BI CI 
RMS 7200.84 7166.13 7218.95 12438.67 12462.62 12486.28 56.49 56.85 58.04 
FND 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
DC 0.02 -0.03 0.02 0.03 -0.03 -0.00 0.32 0.50 -1.07 










Anexo 4. Parámetros Eléctricos 












PERFIL DE LAS SEÑALES DE TENSIÓN LÍNEA – NEUTRO 
 
Evento #41 a 12/05/2015 14:45:58,980 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
AVrms 275.7 276.4 276.2 
BVrms 276.1 277.0 276.6 





PERFIL DE LAS SEÑALES DE TENSIÓN LÍNEA – LÍNEA 
 
Evento #41 a 12/05/2015 14:45:58,980 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
A-BVrms 477.5 478.7 478.4 
B-CVrms 477.5 479.1 478.2 
C-AVrms 478.4 479.5 479.1 
 
 
PERFIL DE LAS SEÑALES DE CORRIENTE 
 
 
Evento #41 a 12/05/2015 14:45:58,980 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
AIrms 309.4 850.5 803.3 
BIrms 314.4 873.7 824.9 
CIrms 328.6 874.8 828.5 
 
 
PERFIL DE LA FRECUENCIA 
 
Evento #41 a 12/05/2015 14:45:58,980 
Foto 
 
 Min Máx Pro 





PERFIL DE LAS POTENCIAS TRIFÁSICAS TOTALES 
 
 
Evento #41 a 12/05/2015 14:45:58,980 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
TOTP-Fnd(kW) 237.1 670.3 632.6 
TOTQ-Fnd(kVAR) 102.1 275.6 238.0 
TOTS-vec(kVA) 258.0 714.3 675.4 
 
 
PERFIL DEL FACTOR DE POTENCIA TRIFÁSICO 
 
 
Evento #41 a 12/05/2015 14:45:58,980 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
TOTFP(vec) 0.8840 0.9500 0.9356 
 
 
PERFIL DE LOS DESBALANCES DE TENSIÓN Y CORRIENTE 
 
Evento #41 a 12/05/2015 14:45:58,980 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
TOTVDes(DesvPro) 0.05650 0.1736 0.08573 





PERFIL DE LA DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL DE TENSIÓN 
 
Evento #41 a 12/05/2015 14:45:58,980 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
AVTHD 4.480 5.658 4.944 
BVTHD 4.466 5.750 4.984 




PERFIL DE LA DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL DE CORRIENTE 
 
Evento #41 a 12/05/2015 14:45:58,980 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
AITHD 6.274 16.30 6.787 
BITHD 5.977 15.87 6.487 




FORMA DE ONDA DE TENSIÓN 
 
Evento #41 a 12/05/2015 14:45:58,980 
Foto 
ESPECTRO DE FRECUENCIAS ARMÓNICAS DE TENSIÓN 
 
 AV BV CV A-BV B-CV C-AV AI BI CI 
RMS 138.23 138.42 137.99 239.44 238.85 239.63 398.71 405.30 407.00 
FND 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
DC 0.05 -0.21 0.16 0.15 -0.21 0.06 -0.60 0.35 -0.48 
THD 5.66 5.49 5.39 5.26 5.26 5.16 7.37 7.08 7.20 
 
 
FORMA DE ONDA DE CORRIENTE 
 
Evento #41 a 12/05/2015 14:45:58,980 
Foto 
ESPECTRO DE FRECUENCIAS ARMÓNICAS DE CORRIENTE 
 
 AV BV CV A-BV B-CV C-AV AI BI CI 
RMS 138.23 138.42 137.99 239.44 238.85 239.63 398.71 405.30 407.00 
FND 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
DC 0.05 -0.21 0.16 0.15 -0.21 0.06 -0.60 0.35 -0.48 









Anexo 5. Parámetros Eléctricos 











PERFIL DE LAS SEÑALES DE TENSIÓN LÍNEA – NEUTRO 
 
 
Evento #19 a 12/05/2015 14:01:12,930 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
AVrms 275.1 275.8 275.5 
BVrms 275.8 276.8 276.3 





PERFIL DE LAS SEÑALES DE TENSIÓN LÍNEA – LÍNEA 
 
Evento #19 a 12/05/2015 14:01:12,930 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
A-BVrms 476.8 477.9 477.5 
B-CVrms 476.9 478.4 477.7 





PERFIL DE LAS SEÑALES DE CORRIENTE 
 
Evento #19 a 12/05/2015 14:01:12,930 
Foto 
 Min Máx Pro 
AIrms 197.0 367.2 292.0 
BIrms 204.1 392.3 301.8 








PERFIL DE LA FRECUENCIA 
 
Evento #19 a 12/05/2015 14:01:12,930 
Foto 
 
 Min Máx Pro 








PERFIL DE LAS POTENCIAS TRIFÁSICAS TOTALES 
 
Evento #19 a 12/05/2015 14:01:12,930 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
TOTP-Fnd(kW) 139.2 276.4 218.6 
TOTQ-Fnd(kVAR) 67.62 146.3 106.1 





PERFIL DEL FACTOR DE POTENCIA TRIFÁSICO 
 
Evento #19 a 12/05/2015 14:01:12,930 
Foto 
 
 Min Máx Pro 





PERFIL DE LOS DESBALANCES DE TENSIÓN Y CORRIENTE 
 
Evento #19 a 12/05/2015 14:01:12,930 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
TOTVDes(DesvPro) 0.1220 0.2376 0.1578 





PERFIL DE LA DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL DE TENSIÓN 
 
Evento #19 a 12/05/2015 14:01:12,930 
Foto 
 Min Máx Pro 
AVTHD 4.506 5.700 4.990 
BVTHD 4.475 5.786 5.020 




PERFIL DE LA DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL DE CORRIENTE 
 
Evento #19 a 12/05/2015 14:01:12,930 
Foto 
 
 Min Máx Pro 
AITHD 7.659 21.69 15.38 
BITHD 7.577 21.06 15.27 






FORMA DE ONDA DE TENSIÓN 
 
Evento #19 a 12/05/2015 14:01:12,930 
Foto 








FORMA DE ONDA DE CORRIENTE 
 
Evento #19 a 12/05/2015 14:01:12,930 
  Foto 
 
 AV BV CV A-BV B-CV C-AV AI BI CI 
RMS 220.70 220.99 220.84 382.18 382.51 382.56 269.61 277.35 275.08 
FND 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
DC -0.04 0.27 -0.06 -0.18 0.19 -0.01 -0.05 -0.34 -0.35 
THD 5.38 5.40 5.60 5.25 5.31 5.31 13.46 13.40 13.60 
 
